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Heinakivi pumpla
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Heinakivi tn 14

71401:001:3744
Heinakivi tn 12

Paigaldus truubi alt

kaabel kaitsta PVC110/750N L=8m kaitsetoruga 
(paigaldus 1m sügavusel).

Ristumisel sissesõiduteega kaevik tihendada. Ristumisel 

Ristumisel kaevik katta uuesti killustikuga ca.7m2

Olemasolev liitumiskilp                

PVC110/750N L=10m kaitsetoruga 
(paigaldus 1m sügavusel).

Ristumisel planeeritava teega kaitsta kaabel 

kaablid PVC110/750N 3xL=6m kaitsetorudega
(paigaldus 1m sügavusel).

Ristumisel planeeritavate teedega kaitsta 

JK67303-JK67298 kaabel (MPL418777)
Proj. AXPK4G120 maakaabel (197/205m)

 Kaitsetorus 450N/110mm/183m 
Paralleel kulgemisel teega vajalik haljastuse
taastamine ca.63m2

Proj. jaotuskilp JK67303,sokliga pinnases.
Paigaldustagaküljega põõsaste ääres

Proj. jaotuskilp JK67298,sokliga pinnases.
kõrvuti liitumiskilbiga (teha otseühendus)

LK225654 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases 
(3x6A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m.
Paigaldus tagaküljega piiri ääres (Heinakivi tn 7)

LK225650 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases 
(3x6A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m.
Paigaldus esiküljega piiri ääres (Pumpla)

LK225653 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases 
(3x6A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m.
Paigaldus tagaküljega piiri ääres (Heinakivi tn 9)

LK225651 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases 
(3x6A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m.
Paigaldus tagaküljega piiri ääres (Heinakivi tn14)

LK225652 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases 
(3x25A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m.
Paigaldus tagaküljega piiri ääres (Heinakivi tn 12)

JK67298-LK225652 kaabel (MPL418779)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (23/30m)

 Kaitsetorus 450N/110mm/11m 

JK67298-LK225651 kaabel (MPL418781)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (16/23m)

 Kaitsetorus 450N/110mm/10m 

JK67298-LK225653 kaabel (MPL418782)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (14/20m)

 Kaitsetorus 450N/110mm/14m 

JK67298-LK225650 kaabel (MPL418780)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (28/35m)

 Kaitsetorus 450N/110mm/18m 
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paigaldatav kaablikaitsetoru

proj. liitumiskilp 
proj. 0,4 kV maakaabel

TINGMÄRGID

planeeritav kanalisatsioonitrass

proj. jaotuskilp

Heinakivi 7 arenduspiirkond
Kudjape alevik Saaremaa vald, Saare maakond.
LC0276, 461324, EPP-887156-1

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.11151G 13.12.2023 
 Koordinaadid L.EST-97 süsteemis, kõrgused Balti (BK77) süsteemis
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