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kaabelliiniga
projekteeritud 
jätkumuhvi abil 
kaabel jätkata 
Olemasolev 

mast 8 ning nende vahelile õhuliin L=108m
Demonteerida Mast 9 koos tõmmitsatega, 
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Elektrilevi OÜ

LC5239. Tööprojekt
Mulgi vald, Viljandi maakond. 
Masina kinnistu liitumine, Kõvaküla

Ol. olev või planeeritav maapind
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kommunikatsioon
olemasolev maa-alune 

projekteeritud trass
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0.00=104.90

 
kommunikatsioonide valdajatega.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste 
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
vastavalt joonisel viidatule. 
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või 
looduses maha märkida.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht 
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates 
OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 512455.
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi 
Märkused:
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AJ paigalduskõrgus 0.00=104.90
AJ27589 
Projekteeritud KA VM630

Projekteeritud komplektalajaam

Puurimise lähtekaevik

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud puitmast tõmmitsaga

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N 

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kp kaablitrass kaitsetorus

Projekteeritud mp kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=9m
kaabel PE De160 1250N
Ristumine kinnisel meetodil

kl3 ning 2 tõmmitsat
Uuele kohale paigaldada uus puitmast TAN 11m 
Demonteerida olemasolev betoonmast 8

Y=592005.77
X=6440033.36
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Paigaldada LK-sse kõri tarbija kaablile D75 4m

0.00=104.90

Maandus ühendada kokku AJ maanduskontuuriga

teostada alajaamast eemale
Kilbi ukse avanemissuund 

LK241214

Ristumine Drenazi trassiga
Ettevaatust!
Ristumine Drenazi trassiga
Ettevaatust!

Paigaldussügavus 1,0m
Kaitsetorus PVC De160 750N L=132m
Lõigus C-D
Kaitsetorus PVC De160 750N L=15m
Lõigus A-B
KPL189155 L=156+3
KP JM1-AJ27589
Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35

Samasse kaevisesse paigaldada maandusjuht
Paigaldussügavus 1,0m
Kaitsetorus PVC De160 750N L=25m
KPL423010 L=8+25+3
KP ÕL Mast 8-AJ27589
Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35

Paigaldussügavus 1,0m
Kaitsetorus PVC De110 450N L=2m
MPL448962 L=3+2+3
AJ27589-LK241214
Projekteeritud AXPK4X240

1.45


