Tähelepanekud 17.07.2025
· EHRis kajastatud ehitise asukoht kontuurid ei ole vastavuses projektiga planeeritavaga. Palume korrigeerida EHR kontuure. Nt reoveetorustiku osa on kajastatud ka TRAM maaüksusel Sarapuu tee lõik 1 kinnistu asukohas, kuigi projektiga antud piirkonda kanalisatsioonitorustikku ei planeerita. Samuti korrigeerida survekanalisatsiooni torustiku, veetorustiku ja sidekaabli kontuuri EHRis TRAM maaüksusel.
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