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OL. olev voi planeeritav maapind

Haljasala taastamine

Laius vastavalt plaanile

min 1.0m

; ﬁEF

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

i}

MURUKUL

Stelutud mineraalmuld kasvukihina

15cm

TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p)
(mérkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf>0.56 m/66p

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10cm

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKUTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL, __ RISTUMINE PEALTPOOLT
(Rakendada juhtudel kui ei ole voimalik

tagada pealt-poolt ristumise gabariite

Vo1 trassivaldaja nousolekul)

olemasolev maa-alune
OmmunNIKatsoo!
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projekteeritud trass,

kaabli paigaldussiigavus

rajatise tegelik paigaldussiigavus

vastavalt
o

f
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Liitumiskilp LK226046

Kilp paigaldada soklile.

Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole.

Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.

Paigaldada liitumiskilbist reservtoru tarbija kaablile D50 ca 4m,
toru ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Kdérgusmark +35.44

Liitumiskilbi tagakulje keskpunkti koordinaadid:

X=6572222.29

Y=528962.09
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Karlimetsa

Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK 4G120
MPL419518 L=4+158+3m. Proj. JK10374 -> proj LK226046
Kaabel De110 450N kaitsetorus L=151 m
Paigaldusstigavus 1 m
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Ol.olev LK221151 Gmber tosta
uue JK10374 korvale

Kinnine meetod
De110 1250N L =9 m

34.03%700 PI

— W1 w1 —

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)

Proj. kaablikaitsetoru

Haljastuse taastamine (kaevetdode ala)

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)

Katastritiksuse piir

Tee kaitsevoond

Proj. toru 1250 N

Puurimise lihtekaevik
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Vildi

Jaotuskilp JK10374

Kilp paigaldada soklile.

Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole.

Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.

JK ja ol.oleva LK Uhendus teostada kaabliga AXPK.4G16 MPL419517
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Ol.olev kaabel AXPK.4G120 MPL409512 jatkata
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~ | Markused:
™ ~ 1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OU poolt viljastatud projekteerimisiilesandele nr 462336.
| S~ 2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OU ,,Geodeetiline alusplaan® (t&6 nr. 11061G, 12.2023). Kérgused EH2000 siisteemis ja
— koordinaadid L-EST 97 siisteemis. Plaanil kajastatud piirid 01.12.2023 seisuga.
— 3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel jargida kehtivates normdokumentides satestatut ja valmistajatehase ndudeid.
T Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
T 4. Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha markida.
T . 5. Maakaabel paigaldada vastavalt joonisel viidatule.
— 6. Koik trassid on kooskdlastatud maaomanikega.
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