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KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:
1. Haljastuse taastamine 545 m²

MÄRKUSED:
1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul  nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). 
        Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke  jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

Kasvumuld - h=10 cm

Kivivaba väljakaevatud pinnas (tihendada)
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1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
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LK229208

1W1

23816LK

MPLTarbija1

LK229208 - KM12

AXPK4G50, trass=16 m, L=18 m.

Paigaldada 1 m sügavusele, 

450N Ø110 kaitsetorusse.

KM12

Ühendada olemasoleva 

tarbija kaabliga (4x35).

MPL427168

AJ16544 F13 - LK229208

AXPK4G240, trass=649 m, L=669 m.

Paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m 

kaugusele tee äärest, 450N Ø110 kaitsetorusse.

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK229208 paigaldada 

Hoidla kinnistule ca 0,3 m kaugusele hoone seinast. 

Paigaldada tarbijale tarbijakaabel ning ehitada kilbile maandus ja pot. ring. 

Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon 

peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

Demonteerida 0,4 kV õhuliin Alus4x50 AJ Eoste - M6

(koos mastidega M1 - M6), trass=210 m.
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Rebenitsa
61902:001:0214

KM1
AJ8605

144769LK

Jooste61902:001:0057

KPL240245 (vana nr. 0110159)

AJ8605 - AJ16544 (enne M43)

AHXAMK-W.240+35Cu 12kV

Nr. 67633
AJ8605 F2

1566JK - 144769LK

AXPK4G120
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Demonteerida 10 kV õhuliin AS-50 AJ Eoste - M43

(koos mastidega M1 - M3), trass=296 m.

Mastist M43 demonteerida lahklüliti

Saeveski LP Gevea.

Jätkumuhviga KM1 ühendada kokku

maakaablid nr. 0110159 ja KPL240245.

KPL240245

AJ16544 - AJ8605

Al3x240 mm², trass=752 m, L=775 m

Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või 2 m

kaugusele puudest 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-50 AJ Jõgise - M43

(koos mastidega M43 - M51), trass=622 m.

KPL240246

AJ16544 - AJ Väino

Al3x240 mm², trass=1428 m, L=1471 m

Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist, sidetrassist 

või kraavi servast, 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m 

sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=16 m.

Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel asfalttee ja kraaviga paigaldada kaablid kinnisel 

meetodil 1,5 m sügavusele tee alla  ja 1 m sügavusele 

kraavi põhjast, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=172 m.

2,22
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Haljastuse taastamine 39 m²
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TINGMÄRGID:

- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Olemasolev sidetrass

- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil

- Projekteeritud alajaam+TR+KP

+MPS

+MP

-T1

-MEB
+KPS

+.K05

+.K03

+.K01

+.K07

1W2

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Demonteeritav objekt

- Projekteeritud jätkumuhv
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel

V - Olemasolev veetrass
D - Olemasolev drenaažitrass
G - Olemasolev gaasitrass

- Projekteeritud liitumiskilp

- Asfaldi taastamine

- Projekteeritud 10 kV maakaabel 750N torus1W2

MÄRKUSED:
1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul  nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). 
        Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke  jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.
KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:
1. Asfaltkatte taastamine 191 m²
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Räpina mnt 11

Metsanurga tee 18
61902:001:0290

62 Kanepi-Leevaku tee 
61902:003:0722

Räpina mnt 11
61902:001:0300

Matu
61902:001:0021

Külvi
61902:003:0018
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Ristumisel sissesõiduteega ning suure kuuseheki kõrval paigaldada kaabel kinnisel 
meetodil 1,2 m sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=149 m.

Väikest kuusehekki mitte kahjustada!.

2,
21

1,
09

TRAMi maal paigaldada kaabel 1,2 m sügavusele,
750N Ø160 kaitsetorusse, trass=2 m.

TRAMi maal paigaldada kaabel 1,2 m sügavusele,
750N Ø160 kaitsetorusse, trass=2 m.
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Matu
61902:001:0021

KPL240244
AJ16544 - AJ Plaki
Al3x120 mm², trass=2645 m, L=2724 m
Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või
teemuldest, 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

62 Kanepi-Leevaku tee 
61902:003:0722
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Räpina mnt 13
61902:001:0794

62 Kanepi-Leevaku tee 
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Ettevaatust! Ristumine Elering AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Elering AS gaasitrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m 
sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=17 m.

1,08

1,
16

Ettevaatust! Ristumine Telia eesti AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
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Räpina mnt 4

Kotipõllu
61902:001:0113

Kotimetsa
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Räpina mnt 4
61902:003:0043

Meelise
61902:003:0777

14

12

13

Ristumisel asfaltteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m 
sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=19 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

KPL240244
AJ16544 - AJ Plaki
Al3x120 mm², trass=2645 m, L=2724 m
Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist või
teemuldest, 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga 
paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 
750N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga 
paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 
750N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.

1,51
1,05 Ettevaatust! Ristumine maaparandussüsteemi drenaažitrassiga. 

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil altpoolt.
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Räpina mnt 6

62 Kanepi-Leevaku 
tee 61902:003:0722

Kollomi tee
62201:001:1305

Räpina mnt 6
62101:001:0003
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Liivamäe
62201:001:0525

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m 
sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=8 m.

KPL240244
AJ16544 - AJ Plaki
Al3x120 mm², trass=2645 m, L=2724 m
Kaabel paigaldada 1 m kaugusele teemuldest, 
1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega 
paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt 
750N Ø160 kaitsetorusse, trass=12 m.
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1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus

- Katastripiir

- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil1W2

- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Projekteeritud 10 kV maakaabel 750N torus1W2
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Leht 1 Vaade 1L1 V2
L2 V3 L2 V4

L3 V5 L3 V6 L4 V7

L5 V8

L5 V9

L6 V10

L6 V11 L7 V12 L7 V13 L8 V14 L8 V15

L9 V16

L9 V17

L1
0 

V1
8

L1
0 

V1
9

L1
0 V

20

L11 V21

L11 V22

L11 V23

L11 V24

AJ16544



44

46 47

48

Sootaga-Jakobi

62101:001:0380

Põlva-Himmaste kergtee

62101:001:0205

18162 Himmaste-Rasina tee 

61902:001:0944

18162 Himmaste-Rasina tee

61902:001:0236

Sambla

61902:001:0237

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-50 AJ Jõgise - M
43

(koos mastidega M43 - M
51), tra

ss=622 m.
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61902:001:0238
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D - Olemasolev drenaažitrass

- Olemasolev 10 kV õhuliin
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Eoste külatee
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Mäe61902:001:0075
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Mastist M69/1 demonteerida lahklüliti Gevea

1011 Eoste LP: Leevaku.

Mastist M1 demonteerida lahklüliti Gevea

1021 Eoste LP: Vahe.
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45

M22

Puidust mast asendada

samas asukohas uue puitmasti 

ja tõmmitsatega

mast: 13 m, kl. 5, tan. im.

tõmmitsad: 2xFe25, l=9, a=0,3 

50
°  54.46

 54.62
 54.58

 54.45masti kõrgus 65.51m

Ehitatakse IP7275-K3 raames

S
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W
E

BLL-62 M7-M26  3x(687/721)m

AS-35 ja AS-50 asendamine 

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-50 AJ Jõgise - M22

(koos mastidega M52 - M22), tra
ss=3819 m.
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TINGMÄRGID:

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Demonteeritav objekt
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

IP7275-K3 TINGMÄRGID:
- Projekteeritud mast koos tõmmitsatega
- Projekteeritud 10 kV õhuliini asendamine
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