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Ol. olevad tarbija kaablid pikendada ja (ihendada proj. jaotuskilpi "TARBIJA JK'.
Ol. olev elektrivorgu kaabel (end. AJ F7 (Elamud) pikendada ja (ihendada proj. jaotuskilpi JK66625.
Kaablid paigaldada alajaama korvale ja loplikult paigaldada peale AJ demonteerimist.

56502:002: 1430
Mdo tee 1
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Trafo: 315 kVA

liitumiskilpi LK223109.

Dem. alajaam (KTPN) "Mardissaare"”

Maodtekilp AJ seinalt: 3508MK ja kontsentraator.———
Arvestikilp AJ seinalt: Arvesti tésta ringi uude

nr75 (RB)

Ol. olev 0,4 kV maakaabel

AXPK 4x50 mm?
JK66624 - 55918LK

Ol. olev 0,4 kV maaka
AXPK 4x50 mm?
JK66624 - 125758LK

abel

56502:
Mdo tee 3

Proj. jaotuskilp TARBIJA JK
Pikendada ja tihendada Kilpi
olemasolevad tarbija kaablid.

Proj. liitumiskilp LK223109
PK: 3x250 A, ol. olev arvesti (Méo tee 5)

Proj. jaotuskilp JK66625
Pikendada ja tihendada Kilpi
olemasolevad elektrivorgu kaablid:
1: Tdanavavalgustus (end. AJ F8)
2: Elamud (end. AJ F7)

+ tugi (A-mast)

+ lahkliiliti

Dem: 10 kV ohuliini juhe
M74 - AJ "Mardissaare" —
AS-50; L= 34 m (trass)

——

NB! Ettevaatust,
tarbija maakaabel,
Elektrilevi maakaabel

o)
6507
-

ijo_orfent.

torbi
—

3x PED110; 1250N; L= 3x 21 m
- kinnisel meetodil
- vi. joonis LR9614-6 (L6)

Riigitee nr 15178
KM 0,14

NB! Ettevaatust,

elekiri maakaablid (10 kV ja 0,4 kV),
survekanalisatsioon,

kanalisatsioon
veetrass

56502:002:1420
Mdo tee 5

Proj. kaabel paigaldada ol. olevasse reservtorusse.
Loik A-B (paigaldamise aasta 2013).
PEQ160; 750N; L= 60 m

2x PEO160; 1250N; L= 2x 24 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis LR9614-6 (L7)

Dem. KP mast
nr 74 (RB)
+ 2 tk tugi
+ MAJ "Oppe"

Dem. KP mast
nr 73 (puit)

+ tugi

+ lahkliliti

56601: 008: 0002

Mdo tee

Dem: 10 kV 6huliini juhe
M55 - M74
AS-50;

L= 1160 m (trass)

Edasi vt.
Leht 17-2

Dem. KP mast
--|\nr 76 (puit)

+ tugi

+ lahkliiliti

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413648; AL 4x120 mm?
(JK66625 - JK66624)

L= 45/55 m (trass/kaabel)

Ol. olev MAJ "Oppe" 0,4 kV JS kilp.
Dem. trafokaabel.

Proj. kaabel lihendada lattidele.
Uus kilbi téhis: JK66624

Dem. KP mast

| nr 72 (puit)

\_|Dem. KP mast
nr 77 (puit)

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x95 mm?
JK66624 - JK29844

56701; 001: 0225
Metsa tee

Proj. 0,4 kV maakaablid:

1. MPL413647; AL 4x240 mm?
(AJ14051 F13 - JK66625) !
L= 233/250 m (trass/kaabel) |
2. MPL413646; AL 4x300mm? ‘
(AJ14051 F15 - JK66626) !
L= 233/250 m (trass/kaabel)

2x PED160; 1250N; L= 2x 24 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis LR9614-6 (L7)

Ol. olev komplektalajaam
AJ14051 (ES-OSM 1600)
T1:630 kVA

Ol. olevad tarbija elektrikilbid
ja toitekaablid alajaamast

56701:001: 0244
Metsa tee 2

56701:001: 0247
Méanni- tee—1

L6416 A

56502: 002: 0010
15178 Mdo tee

>

£701:001: 07
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3 Riigitee nr 15178
3 ~|KM 0,30 56701: 001: 0248
= NB! Ettevaatust, dnni tee 1¢
Wl survekanalisatsioon,
i kanalisatsioon
..... Edasi vi.
......... Leht 12

e,

NB! Ettevaatust,

téost véljas

kanalisatsioonitrass,

Dem: 10 KV 6huliini juhe

M74 - M81

SAX-50; L= 393 m (trass)

Vddtsa metskond 90
56601: 008: 0005

W2

7 8) _Jv%_”_.lwe—nvz-cq)—”w: :o -
— B B B

\_|Dem. KP mast
nr 78 (puit)

D THEESEEEEDEEEESIESS

ispiifiasty sseadmet

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224267; AL 3x240 mm?

(Jatkumuhv (AJ8483) - Jétkumuhv (AJ10858))
L= 1803/1840 m (trass/kaabel)

PE@160; 750N; L= 408 m
- stigavusel 1,0 m, sh kraavi
settekihi pohjast.

56601: 008: 0001
Biopuhastusseadmete

\ Dem. KP mast
nr 79 (puit)

NB! Ettevaatust,
35 kV ohuliin

Vddtsa metskond 90

56601:008: 0005
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