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Maaküttesüsteemi ülevaatuse akt.                                                            04.03.2023 

Objekt:  RMK Ähijärve Puhkemaja

Ülevaatuse käigus tuvastasime maakütteagregaadi vigastuse elektri ülepinge tagajärjel. Meie hinnangul ei anna parandamine tulemusi .Seadmel on mõlemad kompressori moodulid saanud kahjustada. Samuti külma poole tsirkulatsioonipump 

WILO TOP S 50/10  Praegu on paigaldatud DIMPLEX SI 50 TE

Nr. 352930

Otsus: tuleb teostada agregaadi vahetus .

Ülevaatuse teostas ,OÜ Santex esindaja Heiki Mäesaar 
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