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Ettevaatust!
Sidetrass

23204 Puka­Kuigatsi km. 2,40

Puurimiskaevik

44 m kinniselt. Sügavus min 1,5 m. 
Toru 1250N

Maantee ääres. Sügavus min 1,0 m. 

Puurimiskaevik

LK241028, 1­kohaline soklil
reservtoru kliendi kaablile

Ø110 450N, L=2m

JK72298 kuni 3 fiidriga 
soklil

MPL448549 Al. 4G50
L(trass/kaabel)=244/250m

Ø110 450N, L=200m
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Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis Joonise nr

E­post estonia@leonhard­weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Ruuna ülesõidu liitumine elektrivõrguga
Kibena küla, Otepää vald, Valga maakond

Asendiplaan LC5119­1

Elektrilevi OÜ

M 1:1000

Tööprojekt

EST 1 1

A. HanimägiProjekteerija

Kontrollija

Projektijuht

508 78849/15/2026

Kinnistu piir
TINGMÄRGID

0,4 kV õhuliin
Proj. 0,4 kV maakaabel

Kõrgepinge õhuliin

Proj. liitumiskilp
Maantee kaitsevööndi piir
Sidetrass
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