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Märkused:
Kaabelliin paigaldada kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel. Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 127m + 107m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all olemasolevates ja projekteeritud  mahasõitude alas min 1,5 m teekatte pinnast, kraavidega ristumisel min 1m kraavi põhjast
ning mujal transpordimaal min 1,2 m maapinnast.

MP kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, 
1250N, Ø110mm, l=122m

MP kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, 
1250N, Ø110mm, l=112m
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