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. Liinide pikkused on asendiplaanile margitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
. Trasside rajamisel arvestada kooskdlastuste tingimustega.
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4. Kaesolevat joonist kasitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
| ‘ 5. Peale ehitustodde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjéljed.
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. Alusplaan: OU GemGeo t66 nr 12982, koostatud 20.12.2023 . Koordinaadid L-EST siisteemis, kérgused EH2000 siisteemis
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