MAJATEHNIK

Tehnosiisteemide poolt tekitatava miirataseme mootetulemused

T66 number: 413-24

leht: 1 (13)
Kaesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitelehest, seletuskirjast, mddtetulemustest
Objekti nimetus: Torvandi kool
Objekti aadress: Ringtee 1b, Térvandi alevik, Kambja vald, Tartumaa
Projekt: Sotsiaalministri maarus nr 42

Siisteemi(de) tihistus(ed): SV301-SV306

Kasutatud metoodika:
Kasutatud standard, metoodika: EVS-EN ISO 16032:2004, Acoustics- Measurement of sound pressure level from service
equipment in buildings- Engineering method.

Kasutatud mootevahendid:
Miratasememodtur: Rion NL-52 seeria nr. 01143529. Kalibreeritud kuni 19.09.2024

To66 koostas: Raigo Mees 23.07.2024

Tellija: KRC Ehitus OU

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

Toost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 iiksikute lehtede ja
nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



MAJATEHNIK

Seletuskiri
Too number: 413-24

leht: 2 (13)
Kaesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitelehest, seletuskirjast, mddtetulemustest

Alused:

Mira mddtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2004, "Acoustics- Measurement of sound
pressure level from service equipment in buildings- Engineering method." nduetele. Mirataset moddeti 1,2 meetri
korguselt. Vastavalt Standardile EVS-EN ISO 16032:2004 ei saa arvutada tegeliku ventilatsioonistiisteemi poolt
tekitatud mirataset, kui méddetud mirataseme ja fooni miirataseme vahe on 1dB. Kui dldmUratase ndudepiiri ei lleta,
siis on foonmUratase mdotmine mittevajalik.

Objekt :

1. Muratasemete moGtmised on teostatud 2024 aasta erinevatel juulikuu Shtutel kella 18:00 ja 21:00 vahemikus.
2. Mdotmiste ajal tootasid ventilatsioonistusteemid Majatehnik OU poolt varem valja méddetud reziimidel, mis on
esitatud moddistuspassis:403-24.

3. Mootmised teostati tellija poolt ettendidatud ruumides ja méddetud on miratasemete hetke olukord.

4. Mootetdode ajal olid ruumid mobleerimata, peale mdbleerimist vaheneb jarelkdla ning vaheneb ka tldine muratase.

5. K6dgi mura kostub ka sdo6klasse ning fuajeesse.

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

To60st on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja
nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To60 number: 413-24

leht3(13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi . T . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
r Mdotekoht M6&6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) . tase dB (A) . L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
102-1.1 ventilatsioon 30,1 - - -
102-1.2 ventilatsioon 33,3 - - -
102-1 102-1.3 ventilatsioon 30,2 31,8 - - - 31,8 40
102-1.4 ventilatsioon 31,8 - - -
102-1.5 ventilatsioon 33,7 - - -
102-2.1 ventilatsioon 35,2 - - -
102-2.2 ventilatsioon 36,1 - - -
102-2 102-2.3 vent?latsioon 36,4 36,2 - - - 36,2 40
102-2.4 ventilatsioon 37,1 - - -
102-2.5 ventilatsioon 36,3 - - -
102-2.6 ventilatsioon 36,1 - - -
104 104.1 ventilatsioon 26,0 26,0 - - - 26,0 35
105 105.1 ventilatsioon 26,9 26,7 - - - 26,7 35
105.2 ventilatsioon 26,4 - - -
106 106.1 ventilatsioon 28,0 28,0 - - - 28,0 35
107 107.1 ventilatsioon 25,4 25,4 - - - 25,4 35
108 108.1 ventilatsioon 29,7 29,7 - - - 29,7 40
109 109.1 ventilatsioon 29,5 29,5 - - - 29,5 35
110 110.1 ventilatsioon 30,4 30,4 - - - 30,4 35
111 111.1 ventilatsioon 28,0 28,0 - - - 28,0 35
112 1121 ventilatsioon 29,6 29,6 - - - 29,6 35
113.1 ventilatsioon 30,8 - - -
113 113.2 ventilatsioon 31,1 31,2 - - - 31,2 35
113.3 ventilatsioon 31,7 - - -
115.1 ventilatsioon 33,2 - - -
115 115.2 ventilatsioon 33,0 33,6 - - - 33,6 35
115.3 ventilatsioon 34,5 - - -
116 116.1 ventilatsioon 29,2 29,2 - - - 29,2 35
117 1171 ventilatsioon 37,8 37,8 - - - 37,8 40
118.1 ventilatsioon 30,9 - - -
118 118.2 ventilatsioon 31,0 31,0 - - - 31,0 35
118.3 ventilatsioon 31,2 - - -
119.1 ventilatsioon 38,8 - - -
119 119.2 ventilatsioon 38,0 38,1 - - - 38,1 40
119.3 ventilatsioon 37,5 - - -
120 120.1 ventilatsioon 32,5 32,6 - - - 32,6 35
1221 ventilatsioon 37,7 - - -
122 122.2 ventilatsioon 36,0 35,6 - - - 35,6 40
122.3 ventilatsioon 34,5 - - -
122.4 ventilatsioon 34,2 - - -

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht4 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud

Ruumi . R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .

nr Mdotekoht Mdo6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) . tase dB (A) . L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine

122-1 122-1.1 ventilatsioon 31,5 31,5 - - - 31,5 40

122-2 122-2.1 ventilatsioon 30,9 30,9 - - - 30,9 40

122-3 122-3.1 ventilatsioon 32,0 32,0 - - - 32,0 40

122-4 122-4.1 ventilatsioon 31,2 31,2 - - - 31,2 40
124 1241 ventilatsioon 27,2 27,2 - - - 27,2 40
125 125.1 ventilatsioon 21,1 21,1 - - - 21,1 40

126-1 126-1.1 ventilatsioon 26,8 26,8 - - - 26,8 40

126-2 126-2.1 ventilatsioon 26,3 26,3 - - - 26,3 40

127-1.1 ventilatsioon 34,9 - - -
127-1 127-1.2 ventilatsioon 32,7 33,7 - - - 33,7 35
127-1.3 ventilatsioon 33,5 - - -
127-2 127-2.1 ventilatsioon 25,5 25,5 - - - 25,5 35
128 128.1 ventilatsioon 30,9 30,9 - - - 30,9 35
129 129.1 ventilatsioon 24,6 24,,6 - - - 24,6 35
130 130.1 ventilatsioon 22,4 22,5 - - - 225 35
130.2 ventilatsioon 22,5 - - -

131 131.1 ventilatsioon 21,3 21.3 - - - 21.3 35
131.2 ventilatsioon 21,3 - - -

132 132.1 ventilatsioon 29,1 29,1 - - - 29,1 40
133.1 ventilatsioon 34,0 - - -

133 133.2 ventilatsioon 33,5 33,6 - - - 33,6 35
133.3 ventilatsioon 33,2 - - -

135-2 135-2.1 ventilatsioon 43,4 43,4 19,9 19,9 0,0 43,4 40

135-3 135-3.1 ventilatsioon 43,3 43,3 19,8 19,8 0,0 43,3 40

135-4 135-4.1 ventilatsioon 42,4 42,4 19,9 19,9 0,0 42,4 40

135-5 135-5.1 ventilatsioon 42,6 42,6 19,7 19,7 0,0 42,6 40

135-6 135-6.1 ventilatsioon 33,1 33,1 - - - 33,1 40

137.1 ventilatsioon 53,4 - - -
137 137.2 ventilatsioon 48,4 515 - - - 515 )

137.3 ventilatsioon 50,1 - - -

137.4 ventilatsioon 54,0 - - -
138 138.1 ventilatsioon 38,2 38,2 - - - 38,2 40
139 139.1 ventilatsioon 40,7 40,7 21,0 21,0 0,0 40,7 40
140 140.1 ventilatsioon 37,7 37,7 - - - 37,7 40
141 141.1 ventilatsioon 35,1 35,1 - - - 35,1 40
142 1421 ventilatsioon 38,0 38,0 - - - 38,0 40
143 143.1 ventilatsioon 31,4 31,4 - - - 31,4 35
144 1441 ventilatsioon 40,8 40,8 20,9 20,9 0,0 40,8 40
145 145.1 ventilatsioon 37,0 37,0 - - - 37,0 40
147 1471 ventilatsioon 35,9 35,9 - - - 35,9 40

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht5(13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi . R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
nr Mdotekoht Mdo6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ; L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
148.1 ventilatsioon 37,0 19,4
148 148.2 ventilatsioon 39,5 39,3 19,4 19,2 0,0 39,3 30
148.3 ventilatsioon 41,4 18,7
149.1 ventilatsioon 36,1 - - -
149.2 ventilatsioon 33,9 - - -
149 149.3 ventilatsioon 37,2 35,5 - - - 35,5 40
149.4 ventilatsioon 34,8 - - -
149.5 ventilatsioon 38,8 - - -
149.6 ventilatsioon 32,0 - - -
151.1 ventilatsioon 36,8 - - -
151 151.2 ventilatsioon 34,1 34,5 - - - 34,5 40
151.3 ventilatsioon 32,7 - - -
152 152.1 ventilatsioon 28,0 28,1 - - - 28,1 35
152.2 ventilatsioon 28,1 - - -
153 153.1 ventilatsioon 28,7 28,7 - - - 28,7 40
154.1 ventilatsioon 32,3 - - -
154 154.2 ventilatsioon 32,5 32,5 - - - 32,5 35
154.3 ventilatsioon 32,6 - - -
155.1 ventilatsioon 32,1 - - -
155 155.2 ventilatsioon 32,5 32,0 - - - 32,0 35
155.3 ventilatsioon 31,5 - - -
156.1 ventilatsioon 34,2 - - -
156 156.2 ventilatsioon 34,2 34,3 - - - 34,3 35
156.3 ventilatsioon 34,4 - - -
157.1 ventilatsioon 34,5 - - -
157 157.2 ventilatsioon 34,7 34,7 - - - 34,7 35
157.3 ventilatsioon 35,0 - - -
158.1 ventilatsioon 35,4 17,4
158 158.2 ventilatsioon 35,5 35,6 17,1 17,4 0,0 35,6 35
158.3 ventilatsioon 35,8 17,8
159 159.1 ventilatsioon 37,2 37.3 16,4 16,6 0.0 37.3 35
159.2 ventilatsioon 37,3 16,8
160 160.1 ventilatsioon 38,8 38,9 171 175 0.0 38,9 35
160.2 ventilatsioon 38,9 17,8
161.1 ventilatsioon 36,0 15,0
161 161.2 ventilatsioon 36,1 36,0 16,0 15,6 0,0 36,0 35
161.3 ventilatsioon 35,9 15,7
162.1 ventilatsioon 38,5 16,4
162 162.1 ventilatsioon 38,5 38,5 16,1 16,4 0,0 38,5 35
162.3 ventilatsioon 38,6 16,8

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht6 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi o R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
nr Mdotekoht Md6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ; L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
163.1 ventilatsioon 37,5 16,1
163 163.2 ventilatsioon 37,5 37,5 16,1 16,2 0,0 37,5 35
163.3 ventilatsioon 37,6 16,5
164-2 164-2.1 ventilatsioon 34,9 34,9 - - - 34,9 40
164-3 164-3.1 ventilatsioon 38,0 38,0 - - - 38,0 40
164-4 164-4.1 ventilatsioon 35,9 35,9 - - - 35,9 40
164-5 164-5.1 ventilatsioon 37,9 37,9 - - - 37,9 40
164-6 164-6.1 ventilatsioon 38,6 38,6 - - - 38,6 40
166 166.1 ventilatsioon 40,0 40,0 - - - 40,0 40
167 167.1 ventilatsioon 36,8 36,8 - - - 36,8 40
168 168.1 ventilatsioon 37,3 37,3 - - - 37,3 40
169 169.1 ventilatsioon 37,1 37,1 - - - 37,1 40
170 170.1 ventilatsioon 35,9 35,9 - - - 35,9 40
171 1711 ventilatsioon 34,8 34,8 - - - 34,8 40
2011 ventilatsioon 33,3 - - -
201 201.2 ventilatsioon 33,3 33,2 - - - 33,2 35
201.3 ventilatsioon 33,1 - - -
202.1 ventilatsioon 32,5 - - -
202 202.2 ventilatsioon 32,7 32,9 - - - 32,9 35
202.3 ventilatsioon 33,4 - - -
203.1 ventilatsioon 37,5 20,0
203 203.2 ventilatsioon 37,1 37,6 20,1 20,0 0,0 37,6 35
203.3 ventilatsioon 38,2 20,0
204 .1 ventilatsioon 34,3 - - -
204 204.2 ventilatsioon 34,4 34,4 - - - 34,4 35
204.3 ventilatsioon 34,5 - - -
206.1 ventilatsioon 35,0 - - -
206 206.2 ventilatsioon 34,7 34,8 - - - 34,8 35
206.3 ventilatsioon 34,8 - - -
207 2071 ventilatsioon 34,8 34,8 - - - 34,8 40
208.1 ventilatsioon 34,5 - - -
208 208.2 ventilatsioon 34,4 34,5 - - - 34,5 35
208.3 ventilatsioon 34,6 - - -
209.1 ventilatsioon 33,4 - - -
209 209.2 ventilatsioon 33,6 33,5 - - - 33,5 35
209.3 ventilatsioon 33,5 - - -
2101 ventilatsioon 34,1 - - -
210 210.2 ventilatsioon 33,9 34,0 - - - 34,0 35
210.3 ventilatsioon 33,9 - - -
2111 ventilatsioon 30,8 - - -
211 211.2 ventilatsioon 30,9 31,0 - - - 31,0 35
211.3 ventilatsioon 31,2 - - -

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht7 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi o R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
r Mdotekoht Md6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ) L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
213.1 ventilatsioon 30,2 - - -
213 213.2 ventilatsioon 30,6 30,4 - - - 30,4 35
213.3 ventilatsioon 30,5 - - -
2141 ventilatsioon 32,8 - - -
214.2 ventilatsioon 33,1 - - -
214 214.3 ventilatsioon 35,6 34,5 - - - 34,5 40
214.4 ventilatsioon 35,1 - - -
214.5 ventilatsioon 35,9 - - -
215.1 ventilatsioon 31,8 - - -
215 215.2 ventilatsioon 31,9 32,0 - - - 32,0 40
215.3 ventilatsioon 32,4 - - -
216 216.1 ventilatsioon 32,7 32,7 - - - 32,7 35
2171 ventilatsioon 38,7 - - -
217 217.2 ventilatsioon 38,0 37,4 - - - 37,4 40
217.3 ventilatsioon 35,5 - - -
219-1 219-1.1 ventilatsioon 39,3 39,3 - - - 39,3 40
219-2 | 219-2.1 ventilatsioon 40,6 40,6 19,9 19,9 0,0 40,6 40
219-3 | 219-3.1 ventilatsioon 45,0 45,0 19,8 19,8 0,0 45,0 40
219-4 | 219-4.1 ventilatsioon 46,5 46,5 20,0 20,0 0,0 46,5 40
219-5 | 219-5.1 ventilatsioon 46,2 46,2 19,9 19,9 0,0 46,2 40
219-6 | 219-6.1 ventilatsioon 46,2 46,2 19,8 19,8 0,0 46,2 40
219-7 | 219-7.1 ventilatsioon 48,0 48,0 20,6 20,6 0,0 48,0 40
221 2211 ventilatsioon 24,4 245 - - - 245 40
221.2 ventilatsioon 24,5 - - -
2221 ventilatsioon 31,9 - - -
222 222.2 ventilatsioon 31,6 32,1 - - - 32,1 35
222.3 ventilatsioon 32,8 - - -
223 223.1 ventilatsioon 37,7 37,7 - - - 37,7 40
224 2241 ventilatsioon 30,6 30,6 - - - 30,6 40
225.1 ventilatsioon 36,2 15,6
225 225.2 ventilatsioon 36,4 36,4 15,9 15,8 0,0 36,4 35
225.3 ventilatsioon 36,5 15,8
226.1 ventilatsioon 36,1 16,4
226 226.2 ventilatsioon 36,1 36,2 17,1 17,1 0,0 36,2 35
226.3 ventilatsioon 36,3 17,7
2271 ventilatsioon 34,4 - - -
227 227.2 ventilatsioon 34,3 34,4 - - - 34,4 35
227.3 ventilatsioon 34,4 - - -
208 228.1 ventilatsioon 36,4 36,7 17,8 18,0 0.0 36,7 35
228.2 ventilatsioon 37,0 18,1

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused

T66 number: 413-24
leht8 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi o R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
nr Mdotekoht Md6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase| mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ; L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
229.1 ventilatsioon 35,6 17,8
229 229.2 ventilatsioon 35,5 35,5 17,1 17,3 0,0 35,5 35
229.3 ventilatsioon 35,5 171
230.1 ventilatsioon 37,2 18,6
230 230.2 ventilatsioon 37,1 37,0 18,1 18,3 0,0 37,0 35
230.3 ventilatsioon 36,8 18,1
231 231.1 ventilatsioon 33,7 33,8 - - - 33,8 35
231.2 ventilatsioon 33,7 - - -
2321 ventilatsioon 30,9 - - -
232 232.2 ventilatsioon 30,4 30,8 - - - 30,8 35
232.3 ventilatsioon 31,0 - - -
233.1 ventilatsioon 35,3 19,4
233 233.2 ventilatsioon 35,5 35,4 19,4 19,4 0,0 35,4 35
233.3 ventilatsioon 35,3 19,4
234 .1 ventilatsioon 35,3 19,1
234 234.2 ventilatsioon 35,4 35,4 18,1 18,4 0,0 35,4 35
234.3 ventilatsioon 35,4 18,1
235 235.1 ventilatsioon 31,1 31,1 - - - 31,1 40
236.1 ventilatsioon 33,9 - - -
236 236.2 ventilatsioon 33,9 33,8 - - - 33,8 35
236.3 ventilatsioon 33,7 - - -
237 2371 ventilatsioon 36,3 36,6 18,7 18.4 0.0 36,6 35
237.2 ventilatsioon 36,8 18,1
238.1 ventilatsioon 34,7 - - -
238 238.2 ventilatsioon 34,9 34,8 - - - 34,8 35
238.3 ventilatsioon 34,8 - - -
239.1 ventilatsioon 34,2 - - -
239 239.2 ventilatsioon 34,1 34,1 - - - 34,1 35
239.3 ventilatsioon 34,1 - - -
240 240.1 ventilatsioon 37,7 37.8 19,6 194 0.0 37.8 35
240.2 ventilatsioon 37,9 19,1
2411 ventilatsioon 32,5 - - -
241 241.2 ventilatsioon 32,7 32,5 - - - 32,5 35
241.3 ventilatsioon 32,3 - - -
242-2 | 242-2.1 ventilatsioon 42,2 42,2 18,9 18,9 0,0 42,2 40
242-3 | 242-3.1 ventilatsioon 43,3 43,3 19,1 19,1 , 43,3 40
242-4 | 242-41 ventilatsioon 38,6 38,6 - - - 38,6 40
242-5 | 242-5.1 ventilatsioon 36,0 36,0 - - - 36,0 40
242-6 | 242-6.1 ventilatsioon 34,7 34,7 - - - 34,7 40
245 2451 ventilatsioon 42,2 42,2 18,9 18,9 0,0 42,2 40
246 246.1 ventilatsioon 42,4 42,4 17,9 17,9 0,0 42,4 40
247 247 1 ventilatsioon 42,9 42,9 18,4 18,4 0,0 42,9 40

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht9 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi o R . ekvivalent . ekvivalent Parand . .
nr Mdotekoht Mdo6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase| mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ; L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
301.1 ventilatsioon 36,7 - - -
301.2 ventilatsioon 39,6 - - -
301 301.3 ventilatsioon 38,5 38,2 - - - 38,2 40
3014 ventilatsioon 38,0 - - -
301.5 ventilatsioon 38,1 - - -
303 303.1 ventilatsioon 32,8 32,8 - - - 32,8 40
304.1 ventilatsioon 32,7 - - -
304 304.2 ventilatsioon 32,5 32,5 - - - 32,5 35
304.3 ventilatsioon 32,3 - - -
305.1 ventilatsioon 33,2 - - -
305 305.2 ventilatsioon 33,4 33,2 - - - 33,2 35
305.3 ventilatsioon 33,0 - - -
306.1 ventilatsioon 31,0 - - -
306 306.2 ventilatsioon 31,3 31,2 - - - 31,2 35
306.3 ventilatsioon 31,4 - - -
307.1 ventilatsioon 33,1 - - -
307 307.2 ventilatsioon 32,9 32,8 - - - 32,8 35
307.3 ventilatsioon 32,5 - - -
308.1 ventilatsioon 23,9 - - -
308 308.2 ventilatsioon 24,0 24,0 - - - 24,0 35
308.3 ventilatsioon 24,2 - - -
309 309.1 ventilatsioon 31,0 31,0 - - - 31,0 40
310.1 ventilatsioon 28,4 - - -
310 310.2 ventilatsioon 28,1 28,1 - - - 28,1 35
310.3 ventilatsioon 27,7 - - -
311 311.1 ventilatsioon 29,6 29.0 - - - 29,0 35
311.2 ventilatsioon 28,3 - - -
312.1 ventilatsioon 34,5 - - -
312 312.2 ventilatsioon 34,9 34,8 - - - 34,8 35
312.3 ventilatsioon 34,9 - - -
313.1 ventilatsioon 34,3 - - -
313 313.2 ventilatsioon 34,0 34,1 - - - 34,1 35
313.3 ventilatsioon 33,9 - - -
314.1 ventilatsioon 34,4 - - -
314 314.2 ventilatsioon 34,2 34,2 - - - 34,2 35
314.3 ventilatsioon 34,0 - - -
315.1 ventilatsioon 36,4 19,9
315 315.2 ventilatsioon 36,8 36,7 19,7 19,8 0,0 36,7 35
315.3 ventilatsioon 36,9 19,8
316.1 ventilatsioon 35,4 20,6
316 316.2 ventilatsioon 35,6 35,6 20,3 20,3 0,0 35,6 35
316.3 ventilatsioon 35,7 20,1

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.




MAJATEHNIK

Moodistamiste tulemused
To0 number: 413-24

leht 10 (13)
Kéesolevat dokumenti kasitletakse Uhtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, médtetulemustest
. Kogumiira Kog.umura Taustmira Tau§tmura Arvutuslik | Lubatud
Ruumi o RS . ekvivalent . ekvivalent | Parand . .
nr Mdotekoht Mdo6tmine ekvivalent tase dB (A) ekvivalent tase dB (A) (dB) mira tase | mira
tase dB (A) ; tase dB (A) ; L (DbA) | tase dB
keskmine keskmine
317.1 ventilatsioon 34,2 - - - 34,5
317 317.2 ventilatsioon 34,6 34,5 - - - 0,0 35
317.3 ventilatsioon 34,7 - - - 0,0
319-2 | 319-2.1 ventilatsioon 45,4 45,4 19,9 19,9 0,0 45,4 40
319-3 | 319-3.1 ventilatsioon 41,7 41,7 19,0 19,0 0,0 41,7 40
319-4 | 319-4.1 ventilatsioon 40,4 40,4 19,8 19,8 0,0 40,4 40
319-5 | 319-5.1 ventilatsioon 48,5 48,5 19,5 19,5 0,0 48,5 40
319-6 | 319-6.1 ventilatsioon 45,9 45,9 19,3 19,3 0,0 45,9 40
319-7 | 319-7.1 ventilatsioon 42,1 42,1 19,9 19,9 0,0 42,1 40
319-8 | 319-8.1 ventilatsioon 46,3 46,3 19,4 19,4 0,0 46,3 40
322 322.1 ventilatsioon 36,2 36,2 - - - 36,2 40

MAJATEHNIK OU KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

To6ost on lubatud teha koopia ainult tervikuna. T66 liksikute lehtede ja
nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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