
ANALÜÜSIAKT  PA24000065 - Basseinivesi

Tellija: Suure-Jaani Tervisekoda
Pärnu tn 4
71502 Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
Viljandi maakond

Proovivõtjad: Liiving, Peep
Proovivõtuaeg: 10.01.2024 08:45
Laborisse tulek: 10.01.2024 10:20
Analüüsi lõpp: 11.01.2024 11:02
Proovivõtukoha valdaja: Suure-Jaani Tervisekoda
Proovivõtukoht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Pärnu tn 4, Suure-Jaani

Tervisekoda, 25m bassein, 28°C
Proovi märgistus: Y4073

Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
Ammoonium (NH4+) SFS 3032 0,013 mg/l 0,5
Hägusus EVS-EN ISO 7027-1  < 0,5 NTU 2,0
Seotud kloor kuni 31°C EVS-EN ISO 7393-1 0,4 mg/l 0,4
Keemiline hapnikutarve (KHTMn)
(permanganaatne)

SFS 3036 1,9 mg/l 3,0 võrra
suurem kui
veevõrgust
võetaval veel

Nitraat (NO3-) EVS-EN ISO 13395 2,2 mg/l 20 võrra
suurem kui
veevõrgust
võetaval veel

     Basseinivee tervisekaitsenõuded ja piirsisaldused on esitatud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määruses nr 80

Kinnitas: osakonna juhataja Liina Grauberg 12.01.2024
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
 

 

EAK poolt akrediteeritud katselabor L008.
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Näitaja Katsemeetod Tulemus Ühik Piirsisaldus
pH ISO 10523 7,6 6,7-8,0
Vaba kloor EVS-EN ISO 7393-1 1,6 mg/l 0,5-1,5
Värvus EVS-EN ISO 7887,

osa C
3,0 mg/l Pt 15

     Basseinivee tervisekaitsenõuded ja piirsisaldused on esitatud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määruses nr 80

Kinnitas: osakonna juhataja Liina Grauberg 12.01.2024
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Analüüsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt võetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
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