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-AXPK4G50, L(trass)=132m, L(kaabel)=143m
-@110mm, min.750N, L(trass)= 119m, (toru)=123m
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TINGMARGID:

—— {#il——— 1#1——  Projekteeritud 0,4kV maakaabel

Projekteeritud kinnine 1&abiminek (1250N)
Projekteeritud kaitsetoru 750N

Projekteeritud reservtoru tarbijakaabli sisestuseks
Projekteeritud liitumiskilp soklil

Projekteeritud maandus
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MARKUSED:
1. Kéesolev projekt on koostatud lahtuvalt Elektrilevi OU tellimusele ja lahtetleSandele nr. 496686

2. Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks vdetud OU Kirjanurk geodgétilist alusplaani - t66 nr. 13794G - 26.06.2025.

3. Koik ehitus- ja elektritddd teostada kooskdlas kehtivate ehitusnormide’ja eeskirjadega.

4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/vdsastja kividest.

5. Elektrikaabel paigaldada min 1,0m sligavusele ning 750N kaitsetorusse, teega ristumisel kaitsetorus riigiteemaal min 1.5 m
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1250N. Riigiteemaal haljasalal ja muldes paigaldamisstigavus
6. Kaablite ristumisel vdi [ahedasel kulgemisel olemasolevat

ehnovdrkudega ldhtuda vastava tehnorajatise kaitsevédndis

7. Kaevetdode jargselt taastada pinnase ja katendite e
hilisemat vajumist, tagasitdidetav pinnas tihendada.
8. Projekteeritud vorgu elektrilisi parameetreid ja maandu

tegutsemise korrast, projekti kooskdlastuses Firjeldatud ti

imustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
ine olukord ja korrastada ehitusjéljed. Pinnase taitmisel atvesfays

seid vaadata jooniselt EL-5-01 Elektriskeem.
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w N 7 s -min.@50mm, min. 450N, L(trass)=2m, L(toru)=4m

19003002 10068 N % 2% -Toru paigaldada maapinnast

Ténise AN N W2 min 0,7m sligavamale

Markused :

Ristumine kinnisel meetedil Transpordiametimaal

17175 Pédruse-Tatruse te
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Trassi skeem

projekteeritud elekirikaabel pinnases

katastriuksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
[ avatud kaevik

Ettevaatust kulgeb riigitee 17175 kaitsevodndis
teega'ga km 0.49-0.60

LK237164, 1-kohaline
-Tarbija: Kasesalu
-Peakaitse: 3x16A
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-Arvesti tatp: P2P
-Rajada maanduspaigaldis

‘Reaalne Liitumiskilbi suurus

|

-Torude ks ots tuua maa peale ja toru
mdlemale otsale paigaldada kaitsekork

\ "
\/704 Projekteeritud kinnisel meetodt
RiigiteeNristumine 17175 Pddruse-Tatruse tee teega km'l 0.48
-@T10mmymin.1250N, L(trass)= 1 (toru)=13m

Koordinaadid L-EST97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis

Katastriiksuste piirid

valjavote Maa- ja Ruumiametist 21.07.2025. Kihil “PIIR" esitatud piirjcente asukohad on informatiivsed.

9. Transpordiameti maa ei ole kdrvale kalded projektist lubatud. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja
murukdlviga vastavalt
"Teetddde ja tehniliste kirjelduste” peatikis’hr 9-Maastikukujundust66d” toodud kvaliteedinduetele.
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