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SELGITUS:

Tavaline kontaktliini kõrgus = 6300mm üle rööpad
Portaali alumise serva tavaline kõrgus - kontaktliini kõrgus+2400mm=8700mm üle rööpad

Tavaline kontaktjuhe kaugus rööbastee teljest - sirge tee ±0,30m
Tavaline kontaktjuhe kaugus rööbastee teljest - kaarega tee ±0,40m
Elektriline ja mehaaniline lõikamine - vastavalt tüübipõhimõttele

Tavaline sõidu kõrgus rivistus =1500 mm
Muud kui tavalised väärtused on näidatud ristlõiked.
Kalduvaid isoleeritud sulgusid ei joonistata. Need on näidatud lisas EL-8-03, Montaaži tabel.

Tugifiider
Toitefiider
10 kV
KV
fiiberoptilise liini
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