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Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru

- @75mm, 750N, Lyogu=2m, Ligass=1m
Tarbijakaabli reservtoru ots viia tdnavavalgustuskilpi ja tihendada
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Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
Projekteeritud kaitsetoru 750N
Projekteeritud kaitsetoru 450N
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
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Projekteeritud 0,4 kV maakaabel torus

- Nr: MPL443346

- AXPK4G120, Lippger = 176 m, Ligass = 155 m

- Lahtisel meetodil:

-- Haljasalal (teemaalt véljas) @110mm, 450N, Lyopy, = 145 m, Ligass =139 m
(Stigavus: min 1.0 m)

-- Teemaal @110mm, 750N, Lyogy = 18 M, Lipass =16 m

(Stigavus: min 1.5 m)

Riia mnt 212
94901:005:0123

MARKUSED:

2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

kaitsevoondis tegutsemise korrast tagades noutavad kujad.

1) Projekt on koostatud ldhtuvalt Elektrilevi OU lihteiilesandest nr: 502082.

- Geopartner OU poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: GEO 25-5320; kuup.: 10.2025
koordinaadid joonistel on L-EST97 ja kdrgused EH2000 slisteemis.

- Hepta Group Energy OU poolt koostatud tidnavavalgustuse projekti asendiplaani nr: 25172; kuup.: 16.10.2025)
koordinaadid joonistel on L-EST97 ja kdrgused EH2000 siisteemis.

3) K&ik t66d teostada vastavalt kehtivale normatiividele ja seadustele.

4) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides ldhtuda vastava tehnorajatise

|

Tellija: Joonis: Joonise nr:| Mé6tkava: | Leht:
Elektrilevi OU Asendiplaan EL-4-01 |1:500/A3 |1/1
Staadium: | T66projekt T60 nimetus: Versioon: Kuupéev:
Koostas: H. Turja 3 Tartu-Johvi-valga tee tanavavalgustuse
Kontrollis: | H. Turja litumine elektrivérguga
H . - ! | | 1|

Proj. kood: |LC4343 Q?ﬁltress-l A - =—)=RV|OCO=

o . ELEKTRIT D
TG0 nr: 25-3361 ulitse alevik, Kambja vald, Tartu maakon Salve 2a Tallinn 11612 Elektritsode
Kuupéev: 15.12.2025 LC4343 TP_EL-4-01 v01 Asendiplaan Iﬁlw‘éilfv’.ﬁggi e EL10360030.0001
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