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5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 468870.
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Puude raadamine ca 58m2

M206
ja kaabelliini vahel mastis 
Teostada ühendus õhuliini 

KPL240991 L=10+1727+4
M206-AJ16627
Projekteeritud AHXAMK 3x50+25

Paigaldussügavus 0,7m
kaitsetorus. L=185m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus AB

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=7m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus JK

Paigaldussügavus 1,5m
kaitsetorus. L=25m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus MN Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=906m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus NO

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=95m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus BC

Paigaldussügavus 1,2m
kaitsetorus. L=90m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus CD Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=7m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus DE

Puude raadamine ca 33m2

Paigaldussügavus 1,2m
kaitsetorus. L=90m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus EF Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=7m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus FG

Puude raadamine ca 46m2
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kaitsetorus. L=100m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus GH Kinnisel meetodil
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kaabel PE De160 1250N
Lõigus KL Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=8m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus LM

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=906m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus NO


