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MPL431463
M2- LK231528
Al 4x50, L=211 / 229 m

Projekteeritud maakaabel paigaldada
kaitsetorusse paigaldussügavusega 1m.

Raiuda võsa
7 m².

Kinnine kaeve min 1m sügavusel.
1250N Ø110, L=8m kaitsetorus

Raiuda võsa
7 m².

Projekteeritud maakaabel paigaldada
eratee servast 1,5 m kaugusele,
kaitsetorusse ja paigaldussügavusega 1m.

0,4 kV õhuliini mastist ehitada maakaabli 
allaviik distantskinnitusega r/b postil.
 Kaabel kaitsta kuni 2m kõrguseni kaablikaitsekattega.

Noored kuused likvideerida 
kaablitrassist 2m kauguseni.

Noored kuused likvideerida 
kaablitrassist 2m kauguseni.

Projekteeritud maakaabel paigaldada
kraavi servast 1 m kaugusele, 
paigaldussügavusega 1m ja kaitsetorusse 450N Ø110.

Projekteeritud liitumiskilp 
sokliga pinnases.
Uks tee suunas, kilbialust maapinda tõsta
kõrguseni 137.70
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Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Rootsimäe kinnistu elektriliitumine.
Sika küla Võru vald Võru maakond.

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ
LC2098
EL-4-01

M 1: 500

Tööprojekt

EST 1 1

A. Mee
A. Mee
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

511 9005

-

13.11.2024

13.11.2024

Tingmärgid
projekteeritud 0,4 kV maakaabel torusse
projekteeritud liitumiskilp +  maandusring
projekteeritud kinnine kaeve / puurimiskaevik
projekteeritud tarbijakaabli kaitsetoru
raieala, raiutav või likvideeritav üksikpuu
katastripiir
riigimaantee kaitsevööndi piir

1W1

MÄRKUSED:
Prpjekteeritud maakaabel paiagaldada kogu pikkuses kaitsetorusse paigaldussügavusega min 1m. Ristumine erateega teha kinnise kaevega 
1250N tugevusega kaitsetorus. 
Kaablitrass rajada eratee servast min 1,5m kaugusele ja kraavi servast min 1m kaugusele.
Kaablitrassist kuni 2 m kaugusele jäävad noored kuused likvideerida vanas asukohas (vajadusel täpsustada kuuskede ümberteisaldamise 
lahendus-võimalus koostöös elektriliitujaga (Rootsimäe maaüksuse omanikuga). Raiuda võsa kaablitrassist 2m kauguseni.
Kaevetööde järgselt taastada kaevepinnad endisel kujul, kaevise tagasitäide tihendada kihtide kaupa, kaevejälg tihendada ja siluda, Arvestada 
pinnase järelvajaumisega.

Geoalus nr GEO_LC2098 koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt 10.10.2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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