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L051_nr 0_Portaal

L051_nr 1_U110-2+5

L051_nr 2_U110-2+5

L051_nr 3_PB110-2

L051_nr 4_PB110-2

L051_nr 5_PB110-2

L051_nr 6_U110-2

L051_nr 7_PB110-2

L051_nr 8_PB110-2

L051_nr 9_PB110-2

L051_nr 10_PB110-2

L051_nr 11_PB110-2

L051_nr 12_PB110-2

L051_nr 13_PB110-2

L051_nr 14_PB110-2

L051_nr 15_U110-2

L051_nr 16_PB110-2

L051_nr 17_PB110-2

L051_nr 18_P110-2

L051_nr 19_PB110-2

L051_nr 20_PB110-2

L051_nr 21_PB110-2

L051_nr 22_PB110-2

L051_nr 23_PB110-2

L051_nr 24_PB110-2

L051_nr 25_U110-2

L051_nr 26_PB110-2

L051_nr 27_U110-2+5

L051_nr 0_Portaal

L142_nr 0_Portaal

L142_nr 1_U2-2

L142_nr 2_PB26

L142_nr 3_PB26

L142_nr 4_PB26

L142_nr 5_PB26

L142_nr 6_PB26

L142_nr 7_PB26

L142_nr 8_PB26

L142_nr 9_PB26
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91901:001:0154
Roopa põik 11

91804:004:0361
Hollo

91801:009:1280
65 Võru-Räpina tee

91801:009:1170
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee

91804:004:0288
Suurevälja

91801:009:0105
Võru metskond 54

91804:004:0287
Jõeniidu

91901:013:0082
Roopa tänav

91901:001:0133
Põllu tn 23

91901:001:0216
Roopa tänav T1

91901:001:0168
Turba tänav T3

91901:011:1320
Pikk tn 8

91901:001:0823
Pikk tänav

91901:001:0131
Põllu tn 22

91901:013:0160
Raba tn 4

91901:001:0137
Põllu tn 26

91901:001:0148
Roopa põik 7

91901:013:0079
Luha tn 34

91901:013:0052
Kalda tn 35

91901:013:0115
Kalda tn 33

91901:001:0157
Turba tn 21

91901:001:0141
Roopa põik 1

91901:001:0098
Luha tn 35

91901:013:1750
Jõhvika tn 4

91901:013:0123
Jõhvika tn 3

91901:001:0139
Põllu tn 29

91901:001:0127
Põllu tn 19

91901:001:0269
Pikk tn 19e

91901:001:0145
Roopa põik 4

91901:001:0153
Roopa põik 12

91901:001:0138
Põllu tn 27

91901:011:0150
Luha tn 37

91901:001:0085
Jaama tn 37

91901:013:1130
Roopa tn 25

91901:001:0151
Roopa põik 10

91901:013:0420
Kalda tn 37a

91901:011:0092
Pikk tn 8a

91901:013:0170
Raba tn 6

91901:001:0147
Roopa põik 6

91901:013:0290
Raba tn 8

91901:001:0134
Põllu tn 24

91901:001:0273
Roopa tn 16

91901:001:0624
Jõhvika tn 3b

91901:001:0129
Põllu tn 21

91901:013:0890
Roopa tn 19

91901:013:1350
Muraka tn 16

91901:001:0653
Pikk tn 19f

91901:001:0144
Roopa põik 3

91901:001:0132
Põllu tn 22a

91901:001:0136
Põllu tn 25

91801:009:0011
Villa

91901:001:0143
Roopa põik 2

91901:013:0076
Roopa tn 35

91901:001:0146
Roopa põik 5

91801:009:0104
65 Võru-Räpina tee

91901:001:0156
Turba tn 17

91901:013:1880
Kalda tn 24

91901:001:0266
Roopa tn 33

91901:001:0149
Roopa põik 8

91901:001:0466
Roopa tn 41

91901:001:0142
Roopa põik 1a

91901:001:0135
Põllu tn 24a

91901:001:0152
Roopa põik 13

91901:013:0124
Raba tn 2

91901:013:0550
Roopa tn 31

91801:009:0124
Võru metskond 240

91801:009:0107
Võru metskond 56

91901:013:0960
Roopa tn 23

91901:013:0105
Jõhvika tänav T1

91804:004:0030
Uue-Lohu

91804:004:1430
Jüri

91901:013:0113
Kalda tänav T3

91701:001:1809
Liini

91804:004:0310
Metsaveere

91901:013:0063
Muraka tn 13

91701:001:1191

91901:013:0104
Muraka tänav T1

91901:013:0112
Kalda tänav T2

91901:013:0432
Jõhvika tn 3a

91901:013:0431
Jaama tn 33

91901:013:0300
Jaama tn 35

91804:004:0029
Valsiniidu

91901:001:0155
Turba tn 16

91901:011:0065
Luha tänav T2

91801:009:0056
Alajaama

91701:001:1543
Jaama

91701:001:2151
Võrumõisa jaotla

91801:009:0101
Võrumõisa kõrgepinge

91801:009:0011
Villa

91801:009:0105
Võru metskond 54

91801:009:0105
Võru metskond 54

91801:009:0105
Võru metskond 5491801:009:0105

Võru metskond 54

91801:009:0104
65 Võru-Räpina tee

91804:004:0029
Valsiniidu

91804:004:0030
Uue-Lohu

91804:004:0288
Suurevälja

91801:009:0107
Võru metskond 56

91801:009:0109
Võru metskond 58

91801:009:0109
Võru metskond 58

91804:004:0310
Metsaveere

91901:011:0092
Pikk tn 8a

91901:001:0823
Pikk tänav

91901:011:1320
Pikk tn 8

91901:011:0065
Luha tänav T2

91901:013:0079
Luha tn 34

91901:011:1320
Pikk tn 8

91901:001:0269
Pikk tn 19e
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12.7

Elektrilevi liini juhtmete projektsioon 9m kaugusel tegelikust asukohast

34
.2 Kaugus teest 60,7 m

Kaevetööde teostamisel masti vundamendi 

rajamisel tuvastada drenaazi trassi tegelik 

asukoht ja see vajadusel ümber tõsta vastavalt 

maaparandussüsteemi omaniku nõuetele.

R10

L052 nr 1
1T9T-14
line angle=50.16°
Avariid piirav mast
Juhtmed horisontaalpaigutuses

L052 nr 2
1T9T-9
line angle=-61.45°

L052 nr 3
1SIS-L-19

L052 nr 4
1SIS-L-19
Mast on kraavi ja tee ääres

L052 nr 5
1T9T-19
line angle=89.67°

L052 nr 6
1SIS-L-19

L052 nr 7
1SIS-L-19
TOPELT KANDEKETID

L052 nr 8
1SIS-L-19
TOPELT KANDEKETID

L052 nr 9
1T3T-19
TOPELT ANKRUKETT // PL

L052 nr 10
1T3T-19
TOPELT ANKRUKETT // PL

L052 nr 11
1T9T-19
line angle=57.30°
Avariid piirav mast
Mast on kraavi lähedal

L052 nr 12
1SIS-L-19

L052 nr 13
1SIS-L-19

L052 nr 14
1SIS-L-19
TOPELT KANDEKETID

L052 nr 15
1T9T-14
Avariid piirav mast // Kaablimast
TOPELT ANKRUKETID

L142 nr 1
11T9T-19
line angle=-37.47°
UUS MAST VANA ASUKOHAL

L142 nr 2
PB 26
line angle=0.16°

L142 nr 3
PB 26

L142 nr 4
PB 26

L142 nr 5
PB 26

L142 nr 6
PB 26

L142 nr 7
PB 26

L142 nr 8
PB 26

L142 nr 9
PB 26
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L052 Võru-Soo 110kV liin

Köide K1 – L052 Võru-Soo 110kV õhuliin

M 1:500
L052 Mast nr 5

Märkused:

Nõutavad õhkvahemikud 110kV suurima juhtme temperatuuri korral:

- Maantee, raudtee või veetee 8,5m

- Tänav, muu tee (v.a maatee osa) 7,0m

- Rada (põllu-, metsa- vms katendita tee) 6,0m

- Maapinnani avatud maastikul 6,0m

- Vertikaalvahemik sama või madalama pingega ristuva liinini 2,15 m

Vastavalt Elering AS tehnilistele nõuetele tuleb välisvahemike arvutamisel (s.h teed, raudteed, veeteed) juhtme

roomejärgsele gabariidile (10 aasta või raskeima ilmastikutingimuse järgsele, olenevalt kumb on ebasoodsam mõju) lisada

gabariidivaru 0,5 m, mis kontrollmõõtmise alusel koostatud kontrollarvutusel võib projekteeritust erineda ±0,25 m 
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Leht 1
Leht 2

Leht 3

Leht 4

Leht 5

M 1:500
L052 Mast nr 6

M 1:500
L052 Mast nr 7

M 1:500
L052 Mast nr 8
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