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Projekteeritud liitumiskilp LK227893 paigaldada Kivimurru kinnistule olemasoleva
liitumiskilbi 126350LK asemele. 126350LK demonteerida.
Ehitada maandus ja pot. ring ning tarbijale kaablikaitsetoru, L= 2 m.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon
peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

MPL423998
AJ Viimäe F5 - LK227893
AXPK4G240, trass=217 m, L=224 m.
Kaabel paigaldada olemasolevasse kaitsetorusse 118 m  ulatuses
ning seal, kus toru ei ole paigaldada uus kaabel 0,3 m kaugusele
olemasolevast maakaablist, 1 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Olemasolev kaitsetoru Ø110 (kollasega), trass=100 m.

Olemasolev kaitsetoru Ø110 (kollasega), trass=18 m.

126350LK

Väikesed kuused ja põõsad trassil vajadusel
kaevetööde ajaks välja võtta ja pärast tagasi istutada.

Väikesed kuused trassil (5-6 tk) kaevetööde
ajaks välja võtta ja pärast tagasi istutada.

Ristumisel teega paigaldada kaabel olemasolevasse
1250 Ø110 kaitsetorusse, trass=18 m.

LK227893

Viimäe alajaama paigaldada F5 positsioonile
uus jadavinnak - F3 jadavinnak jätta reservi.
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TINGMÄRGID:
- Projekteeritud liitumiskilp

- Katastripiir

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel olemasolevas kaitsetorus

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV õhuliin

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Demonteeritav objekt

- Olemasolev 10 kV maakaabel


