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22163 Uueküla-Annikoru tee

33101:001:0021

Luigelahe
17101:001:2085

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
MPL431869
107863LK - LK231775
Al 4x50, L=92 / 97 m

Projekteeritud liitumiskilp
LK231775 kinnistu piirist 1,5m kaugusele.
Kilbi uks järve suunas.
Kilbialust maapinda tõsta min 0,5m.
Liitumiskilp paigaldada kõrgendatud sokliosaga
(2 soklit üksteise peal). Teha kilbi maandus + 
maandusring ümber kilbi.

Kinnine kaeve
1250N Ø110, L=18m
1 m sügavusel

Kinnine kaeve
1250N Ø110, L=34m
paigaldussügavus teemaal min 1,5m,
keldrikohal suurendatud paigaldussügavus
2,5 m

Kaablikilp JK69060 (mõõtmetega 0,35x0,3m)
 paigaldada olemasoleva liitumiskilbi kõrvale.
Kilbi uks tee suunas.

Paigaldus kaitsetorusse
750N Ø110, L=27 m
Paigaldussügavus 1m

tee kaitsevööndi piir

tee kaitsevööndi piir
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22163 Uueküla-Annikoru tee

33101:001:0021

Luigelahe

17101:001:2085
Murukatte 

taastamine 17m².

Murukatte 

taastamine 4m².

Kaablikilp JK69060 (m
õõtmetega 0,35x0,3m)

 paigaldada olemasoleva liitu
miskilbi kõrvale.
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2,56 km
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Lehti Leht 
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E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348
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Lahe kinnistu elektriliitumine.
 Annikoru küla Elva vald Tartu maakond.
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Tingmärgid
projekteeritud 0,4 kV maakaabel 
projekteeritud kinnine kaeve / puurimiskaevik
projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N 
projekteeritud liitumis- ja jaotuskilp
katastripiir
tee kaitsevööndi piir
olemasolev madalpinge maakaabel
olemasolev veetorustik
olemasolev kanalisatsioonitorustik
olemasolev keskpinge õhuliin
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Kaabli pikiprofiili joonis  22163 Uueküla-Annikoru tee  km 2,56 - 2,60
22163 Uueküla-Annikoru tee (33101:001:0021) maaüksusel

M 1:200

M 1:200 / 1:500

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel Al 4x50
Kinnine kaeve, torus 1250N Ø110, L=35m
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maapinna kõrgus

 keldrist mõõdumisel 
paigaldussügavus 2,5 m

olemasolev liitumiskilp
Projekteeritud 
jaotuskilp
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Geoalus, töö GEO034_10-24, koostatud LEONHARD-WEISS OÜ poolt 25.10.2024.a
Katastripiirid Maa-ameti andmebaasist 25.10.2024.a seisuga.
Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
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