
N

17101:001:1287
Kesk tänav L2

17101:001:0295
Kesk tn 21b

60502:004:0009
Jõe tee 2

60502:004:0002
Kesk tn 16

17101:001:0998
Kesk tn 20a

60502:004:0044
Kesk tn 21a

60502:004:0012
Jõe tee 4

60502:004:0007
Pargi tn 1b

60502:004:0006
Pargi tn 2

60502:004:0050
Kesk tn 21

60502:004:0001
Kesk tn 20

60502:004:0054
Pargi tn 1a

60502:004:0054
Pargi tn 1a

60501:001:0385
Soo tänav

17101:001:0295
Kesk tn 21b

Demonteerida vana post ja kilp
Kaablid maasees muhvida kokku

AJ15662 Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ15662, 400 kVA trafoga
Paigladada demonteeritava AJ Kesk trafo
Nurga koordinaadid:
X = 6472043.6385     Y = 642075.8010
X = 6472041.8538     Y = 642078.0359
X = 6472040.2909     Y = 642076.7878
X = 6472042.0756     Y = 642074.5530
Maapinna 0.00=40.40 Alajaama 0.00=40.45
Rajada maanduskontuur

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228159, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+883+4m, HK2149 - AJ15662
Kaitsetorus 750/1250N

Taastada kruuskate ca 100m2

Kesk AJ demonteerida ja asendada kõrval
Olemasolevad kaablid viia uue alajaama toitele
Vt elektriskeem
Maasse jäävad kaabliotsad viia tööst välja,
lõigata, lühistada ja isoleerida

Asendada olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-25
kaetud õhuliini juhtmetega vahemikus
M1(23) - M34(113)
isoleeritud juhtmega BLL99, Ltrass=2830m
Asendada kõik nurga-, küna- ja lõpumastid
Asendada amortiseerunud mastid

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL228161, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+209+4m, AJ15662 - AJ15663
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust ristumised
Vee- ja kanalisatsioonitrass
Sidetrass
Gaasitrass

Ettevaatust ristumised
Sidetrass

M1(23)

M2(22)

Ettevaatust ristumine
Kanalisatsioonitrass

Asendada puitmast ja 1 puittugi
samas asukohas uue puidust mastiga ja 1 toega
Mast - kl4; tan im; H=12m. Tugi - kl4 kreo im; H=13m

Trafo
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Ettevaatust ristumised
Kanalisatsioonitrass

Ettevaatust ristumised
Veetrass
Sidetrass
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Planeeritud kõnnitee
AS YIT Eesti töö nr 005/19 "KESK TN (LÕIGUS
KESK TN 7 – KESK TN 29) KÕNNITEE PÕHIPROJEKT

Töö nimetus:

Elektrilevi OÜ

Joonise nimetus:

e-mail: ivo@ovipro.ee
5676 1280

Aadress:

Ivo Rohula 56761280

Kuupäev:

11445550

Asendiplaani osa

Töö nr: E24-4

M1:500/A3

008

06.03.2025Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Siim Holtsmann

Puhja-Tartu 15kV rekonstrueerimine 2. etapp Ulila alevikus.
Ulila alevik, Elva vald, Tartu maakond. IP6960

Kontrollija:
Projekteerija:

Telefon:
Reg nr: Joonise nr:

Mõõtkava:

Tellija:

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

                                        Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Projekteeritud 20 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Paigaldus kinnisel meetodil

                                        Projekteeritud jaotuskilp
                                        Projekteeritud liitumiskilp

                                        Projekteeritud komplektalajaam

                                        Projekteeritud jätkumuhv

                                        Projekteeritud mast, tugi, tõmmits

                                        Katastriüksuse piir

                                        Projekteeritud maanduskontuur
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1W2 1W2 1W2
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)


