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Lahkkaitsmetega ja 
pingepiirikutega lahklüliti GDSG6716

Kellaaeg: 10.00
Mõõtmise kuupäev: 11.02.2026

Temp: -12°C
20kV liini kõrgused

2) 101.51 m
3) 101.85 m

1) 101.83 m

Maapinna kõrgus: 94.36 m
4) 101.86 m

Kellaaeg: 10.00
Mõõtmise kuupäev: 11.02.2026

Temp: -12°C
20kV liini kõrgused

2) 102.46 m
3) 102.44 m

1) 102.48 m

Maapinna kõrgus: 93.39 m
4) 102.50 m

Maja toide ning valgustuse toide
Orient. asukoht

Demonteerida Võipere küla:(Tapa) 
KTP AJ.
Olmasolevast KTP AJ-st ümber tõsta
konsentraator ja bilansi arvesti paigaldatavasse 
MAJ AJ27239.
Olemasolef trafo tagastada ELV.

F2 fiidril asendada A-4x35 ÕL visangud 
mastide M1 kuni M6 vahel AMKA.3x70+95-ga
L=230/242 m

Asendada KP r/b mast 6 koos toega. Asendada maandus. 
paigaldada puitmast 12m IV kl. kreosoot. Paigaldfada tugi 10 m IV kl. kreosoot. 
Ehitada KP mastile 6 uus MAJ tunnusega AJ27239.
Mastalajaamale ehitada maanduspaigaldis.

F2 fiidril asendada A-4x35 ja A-2x16 ÕL 
mastide M6 kuni M11 vahel AMKA.3x50+70-ga. L=88/93 m

F2 fiidril demonteerida tööst välja minev A-4x35 ÕL alates
mastist M6 kuni mastini M13. L=4/10 
Demonteerida mast M13 koos toega.

F1 väljaviik alajaamast kuni ÕL mastini 
M1 lahendada AMKA.3x35+50-ga

L=4/10 m

F2 väljaviik alajaamast kuni ÕL mastini 
M1 lahendada AMKA.3x70+95-ga

L=7/13 m

F3 väljaviik alajaamast kuni ÕL mastini 
M1 lahendada AMKA.3x70+95-ga
L=8/14 m

Mast M11,
mastile 
paigaldada 
maandus

Mast M5,
mastile paigaldada maandus.
Taastada Karjamäe LP ühendus.

Mast M7,
mastile paigaldada maandus

Asendada Ristimäe A-2x16 ÕL visang
AMKA.3x25+35-ga L=15/20 m

F2 fiidril asendada A-2x16 ÕL visangud 
mastide M7 kuni M10 vahel AMKA.3x50+70-ga
L=100/105 m

100

27303:001:0340
Karjamäe

27303:001:1300
17156 Hõbeda-Võipere tee

Mast M10

M1

M1

M1

M2

M3 F2. Mast M1,
mastile paigaldada maandus

M4

M4A

M5

M7

M6

M8

M9

M10

M11

Vajadusel eemaldada kure pesa

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev KP õhuliin
Projekteeritud alajaam
Asendatav AMKA õhuliiin
Kinnistu piir
Olemasolev KP maakaabel
Demonteeritav alajaam
Projekteeritav maandus
Demonteeritav  

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-029_IP9045 Võipere küla (Tapa) F2 rikete 
vähendamine topo-geodeetiline alusplaan
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Võipere küla:(Tapa) F2 rikete
vähendamine, IP9045

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

hardi.tamme@
enersense.com
+372 5174402

E-mail:

Tel nr:

Hardi Tamme

Sander Kotter

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 20.08.2026

Töö nr: ENS-26-029

Joon nr: 001

Mõõtkava:1:500

N

Töövõtja:
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