
A

M1
Säga AJ

M1 M2 109516LK

EX4x70

M3

M4

Säga AJ-M11,EX 4x95 l=524m, trass l=520m

20.91km
Rekonstrueeritava 0,4kV õhuliini

ristuminekõrvalmaanteega nr 18115
Vooreküla-Puskaru (20,91km).
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0,4kV õhuliini pikkiprofiil (keerdkaabel EX4x95 temperatuuril +60oC)

Mõõtkavad: Horisontaalne 1:1000
           Vertikaalne 1:200
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Rekonstrueeritava 0,4 kV õhuliini ristumine
kõrvalmaanteega nr 18115 Vooreküla-Puskaru tee (20,91km)
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