
79701:004:0163
Männi

79703:001:0017

24173 Kärstna-Raassilla tee

79701:004:1250
Raassilla alajaam

79701:004:1220
Männiku

79701:004:0119
Palu

89901:001:2278
Motokeskuse

L

H

H

H

H

konteiner

bet

bet

A

A(vana)

A(vana)

A(vana)

A(vana)

A

A

kr

kr

kr

kr

X = 6457650

Y = 602550

X = 6457600

Y = 602700

X = 6457500

Y = 602800

or
ie

nt

 80.15

 80.04

 80.12

 80.07

 79.98

 79.92

 79.83

 79.78

 79.51

 79.75

 79.35

 79.70
 79.57

 79.27

 79.47

 78.99

 79.28

 79.02

 79.13

 79.00

 78.65

 78.89
 79.08

 79.34

 79.46

 79.22

 79.10

 79.09
 79.23

 79.30

 79.32

 79.48

 79.27

 79.49

 79.44

 79.62

 79.60

 7
9.

70

 79.81

 79.93

 79.92

 79.97

 79.89

 79.61

 79.44

 79.53
 79.73

 79.95

 79.80 79.80

 80.26

 80.21

 80.18

 80.41 80.10

 80.19

 78.63

 77.61

 77.71
 77.37

 78.22

 78.21

 79.02

 78.38
 79.41

 78.53

 79.64

 78.92

 78.79

 79.06

 79.19

 79.69

 79.85

 79.48

 79.40

 79.50

 79.98

 79.52

 79.99

 79.49

 79.95
 79.76

 79.50

 79.32

 79.20
 79.15

 79.23

 79.26

 79.69

 79.69

 79.26

 79.99

 79.35  79.22

 78.87

 78.82

 78.99

 79.07

 78.74

 78.76
 78.65

 79.15

 78.40

 78.76

 7
8.

34

 79.01

 78.53

 78.43
 78.47

 78.41

 78.92  78.74

 78.32

 78.62
 78.68

 78
.46  7

8.
32

 78.58

 7
8.

72

 7
8.

64

 78.41

 78.32

 78.51

Al 3x70 maakaabelliin asendada  madalpinge
maakaabliga AXPK 4x120.
Uus tunnus MPL435726.
M1 → AJ Raasilla I:(Mustla) F1, L= 6+28+6 m
Kaabel De110 750 N kaitsetorus L(toru)= 28 m
Paigaldussügavus 0,7 m
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Mast 3 õiguda.

Mast 8 õiguda.

Mast 9 õiguda ja rajada
mastile maandus.
Taastada tarbijate
ühendused.
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Olemasolev õhuliin mastist 1 kuni mastini 9
asendada AMKA 3x70+95 vastu.
L=361m.

Mast 3 õiguda.

Minimaalne õhuliini
kõrgus 7m.

Arvutuslik kõrgus
8,1m.
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Al 3x70 maakaabelliin asendada  madalpinge
maakaabliga AXPK 4x120.
Uus tunnus MPL435726.
M1 → AJ Raasilla I:(Mustla) F1, L= 6+28+6 m
Kaabel De110 750 N kaitsetorus L(toru)= 28 m
Paigaldussügavus 0,7 m
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Olemasolev õhuliin mastist 1 kuni mastini 9
asendada AMKA 3x70+95 vastu.
L=361m.

Mast 3 õiguda.

Minimaalne õhuliini
kõrgus 7m.

Arvutuslik kõrgus
8,1m.
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Madalpinge õhuliini paigaldamine. Ristumine
24173 Kärstna-Raassilla teega km 11.549
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Mast 8 õiguda.

Mast 9 õiguda ja rajada
mastile maandus.
Taastada tarbijate
ühendused.
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