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Asendada kandemast

(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast koos toega
(KRE  11m, 3.kl; Tugi 11m 3. kl;
3xlõputraavers)

Asendada kandemast koos toega
(KRE  11m, 3.kl; Tugi 11m 3. kl;
Ankrutraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada traavers
(Ankrutraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Ehitada maandus R ≤ 15 Ω

Asendada traavers
(Ankrutraavers)
Paigaldada sädevahemikud
Ehitada maandus R ≤ 15 Ω

Mast 30A (KRE 11m 4. kl ja KRE 11m 4.kl)
Ehitada kahele mastile mastalajaam AJ14729 (MAK-3)
Paigaldada uus trafo 160kVA 21(10,5)/0,41kV
Arvesti ja kontsentraator tõsta ümber demonteeritavast
KTPNalajaamast AJ Äksi
Alajaama kõrvale paigaldada 0,4kV mõõte-jaotuskilp.

Demonteeritav alajaam AJ Äksi
Demonteerida trafo 250kVA 10,5/0,41kV

Asendada traavers
(Ankrutraavers)

Raie: võsa
314m2

Asendada traavers
(Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada traavers
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Asendada kandemast
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Paigaldada sädevahemikud

Mast M42 asendatakse antud töö esimeses etapis
(Vt. joonis EL-01) projektiga IP5962.
Paigaldatakse uus tugi projektiga IP5962
Asendada traavers (Lõputraavers)

Ristumine teega
Gabariit 7,3m

Ristumine MP õhuliiniga
Gabariit 2m
Kontrollida 0,4kV mastidele maandustakistust. Peab olema R ≤ 30 Ω

Ristumine MP õhuliiniga
Gabariit 2m
Ehitada maandus R ≤ 30 Ω

Ristumine teega
Gabariit 7m

Rekonstrueerida Kõue-Habaja 10kV õhuliin
Mastist M1-M41
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=3891m (trass)
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Asendiplaan

fiidri rekonstrueerimine
Kõue 35-10 PAJ ja Habaja 10kV

EL-02 1:2000/ -
MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6312.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G446;
kuup.: 10.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-06 ja EL-08).
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