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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Demonteeritav võrguobjekt
Projekteeritud MP maakaabli jätkumuhv
Olemasolev masti tugi/tõmmits
Olemasolev mastalajaam (160kVA)
Kinnistu piir
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev puitmast
Olemasolev r/b mast
Olemasolev sidekaabel

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-60
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Vanakubja kinnistu peakaitsme suurendamine
Pihali küla, Kohila vald, Rapla maakond
LC0856
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Kuupäev: 13.03.2024

Töö nr: 03/02/0856

Joon nr: 001 / LK 1

Mõõtkava:1:500

Töövõtja:

Demonteerida keskpinge õhuliin M102-AJ12511,
AS-35, L=127m.
Demonteerida keskpinge mast M1 (r/b mast).

Demonteerida mastalajaam AJ12511, 
koos mastide, mastitarvikute
ning tõmmitsatega.

Teostada 0,4 kV kaabli jätkumuhv
ning taastada toide Vanasõeru
kinnistu liitumiskilbile "AK".
(LK on olemas kuid Unitysse
sisse kandmata).

Olemasolev 0,4kV kaabel
AXPK 4G120 (MPL369583),
vt ka asendiplaani lk 2.
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