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Asendada M27 r/b mast samas kohas uue
puidust toega mastiga Kl.5 Tan H=11m.

Tugi kl.5 Tan H=12 I=6m
Mastile ehitada maandus piirikutele

Demonteerida õhuliini juhtmed Tõstamaa AJ-st 
kuni M27 mastini. Demonteerida M26 ja M25 mastid koos toega.

Õhuliini juhtmed AS-50 L=100m
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Kinnine läbimine 22m
Kaabli toru D=160 1250N L=22m
RV-1, km 37,90

Ettevaatust! Ristumine sidekaabliga
Enne puurimist selgitada kaabli sügavus.

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1

LK229228, 1 kohaline, soklil
H=12.65

Tarbija kaabel 1 
Kaabel 4G25 L=22m
Toru D=50, L=22m, 450N

Uus Tarbija kaabel 1 ühendada Ol.ol kaabliga ning kilbist demonteerida arvesti
Arvesti paigaldada LK229228 liitumiskilpi

Demonteerida mastist M1 kuni Varbla mnt 14 tarbija kilbini
F19 3x25+35 AMKA õhuliin L=33m. Demonteerida M2 r/b mast.

Demonteerida F19 Tõstamaa alajaamast kuni M3 mastini
3x120+95 AMKA õhuliin L=57m. Demonteerida M1 r/b mast koos 2 toega.

Demonteerida 
F14, F6, F19 fiidrid

Asendada samas kohas r/b M3 toega mast uue puitmastiga
Puitmast H=9m, kl.3, Tan. Tõmmits l=5m, a=0,3m

Tõstamaa alajaamast kuni mastini M3 paigaldada maakaabel
MPL427431 4G240 L(trass/varuga)=52/70m. 
Toru D=110, 750N L=52m

LK229317, 1 kohaline, soklil
H=12.45

Tõstamaa alajaamast kuni LK229317 paigaldada maakaabel
MPL427445 4G120 L(trass/varuga)=9/15m. 
Toru D=110, 750N L=9m

Tõstamaa alajaamast kuni mastini M27 paigaldada maakaabel.
KPL240276 Al 3x120+35 L(trass/varuga)=106/128m. 
Toru D=160, 750N L=86m

Tõstamaa alajaamast kuni mastini M2 paigaldada maakaabel.
MPL427464 Al 4G240 L(trass/varuga)=72/90m. 
Toru D=110, 750N L=64m

Demonteerida F6 mastist M1
kuni M2 mastini
3x120+95 AMKA õhuliin L=37m.
Demonteerida M1 puit mast koos tõmmitsaga.

Kinnine läbimine 8m
Kaabli toru D=110 1250N L=8m

M2 puitmast kindlustada toega
Tugi kl.3 l=4m H=10m Tan

Ettevaatust! Ristumine sidekaabliga
Enne puurimist selgitada kaabli sügavus.

Tarbija kaitsetoru ?

Demonteerida Varbla mnt 12 liitumiskilbist arvesti ja paigaldada
arvesti uude LK229317 liitumiskilpi

Asfaltkatte taastamine 15m²

Tõstamaa alajaamast kuni LK229228 paigaldada maakaabel.
MPL427233 Al 4G120 L(trass/varuga)=61/71m. 
Toru D=110, 750N L=61m
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