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Vana-Nõo tänav T2
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Vana-Nõo tänav T2

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL226295, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu, L=4+707+4m,
HK2138-KP JM1-AJ15486 kaitsetorus De160 750/1250N

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis
ÜVK trassid

Ristumine Vana-Nõo tänav T2-ga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=8m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumised ja tööd kaitsevööndis
ÜVK trassid

Taastada kruuskattega sõidutee ca 15m2
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