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Objekti nimetus:

Objekti aadress:

Töö koostas: 16.12.2020

Töö kinnitas: 16.12.2020

kuupäev

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

Katseprotokoll      

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Tellija:

seletuskirjast, mõõtetulemustest ja akrediteerimisdokumentatsioonist.

David Haiba, mõõtetehnik

Igor Moistus, peaspetsialist

Viljandi Õhumeister OÜ, Margus Valmet

allkiri

Erihooldekandeteenuse hoone

Liiva 21, Võru

TEHNOSÜSTEEMIDE POOLT TEKITATAVA 
MÜRATASEME MÕÕTETULEMUSED

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee

allkiri

allkiri

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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Alused ja kasutatud metoodika :

Objekt :

Käesolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

seletuskirjast, mõõtetulemustest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Seletuskiri

Müra mõõtmised ruumides on teostatud vastavalt standard SFS 5517 “Ilmastointi. lmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset.  
Äänimittaukset.” nõuetele. Mürataset mõõdeti 1,1…1,5 meetri kõrgusel põrandast. 
Vastavalt standardile SFS 5517 ei saa arvutada tegeliku tehnosüsteemi poolt tekitatud mürataset
 (veerus "Tegelik tehn.süst. müra dB(A)" on väli tühi) kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on ≤1 dB. 
Kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa, siis on foonmürataseme mõõtmine mittevajalik.

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Aruanne:

1. Lubatud müra piirväärtused on võetud Sotsiaalministri määrusest nr. 42.
2. Ruumide numbrid vastavad Amecon OÜ poolt väljastatud "Õhuhulkade mõõteprotokollis nr. 200863" .
3. Müra mõõtmise ajal töötasid ventilatsiooniseadmed Amecon OÜ poolt väljastatud "Õhuhulkade mõõteprotokollis nr. 200863" 
märgitud kiirustel.

Katsetuste teostajad, kasutatud mõõtevahendid ja mõõtmise aeg:

David Haiba (Mürataseme mõõtur: CESVA SC310 sn. T223302), 27.11.2020
Emil Eharand (Mürataseme mõõtur: CESVA SC310 sn. T223302), 10.12.2020

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Akrediteerimisdokumentatsioon
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AMECON OÜ tegevusaladeks on
Mõõtmised

Ventilatsiooni- ja Suitsueemaldussüsteemide reguleerimine,
mõõtmine, survestamine ja õhutihedusklassi määramine
Kütte- ja Jahutussüsteemide reguleerimine mõõtmine
Mürataseme mõõtmine k.a. oktaavribades

Projekteerimised ja konsultatsioonid
   Ventilatsioonisüsteemid
   Jahutussüsteemid
   Küttesüsteemid
   Vee ja kanalisatsioonisüsteemid
   Veevarustuse, kanalisatsiooni ja kaugkütte välisvõrgud
   Automaatsed kustutussüsteemid (sprinklerkustutus)
   Energiatõhuse arvutused
   Ekspertiisid
   Eriosad teostusjooniste joonestamine

   Meie asume:
   Tallinn: Peterburi tee 53/1; tallinn@amecon.ee
   Tartu: Tähe 127A; tartu@amecon.ee
   Soomes: Kirvuntie 22, Espoo; info@adecon.fi
   Internetis: http://www.amecon.ee
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Punkt 1 
dB(A)

Punkt 2 
dB(A)

Punkt 3 
dB(A)

Punkt 4 
dB(A)

Keskmine 
dB(A)

1 101 27,8 27,8 27,8 30 Magamistuba
102 26,8 26,8 26,8 30 Magamistuba
105 25,2 25,2 25,2 30 Magamistuba
112 26 26,0 26,0 30 Magamistuba
113 28 28,0 28,0 30 Magamistuba
118 28 28,0 28,0 30 Magamistuba
119 24,5 24,5 24,5 30 Magamistuba

2 201 30,8 30,8 24,2 29,7 30 Magamistuba
203 30,9 30,9 24 29,9 30 Magamistuba
205 27,9 27,9 27,9 30 Magamistuba
207 31 31,0 24,4 29,9 30 Magamistuba
209 29,1 29,1 29,1 30 Magamistuba
211 29,3 29,3 29,3 30 Magamistuba
212 29,9 29,9 29,9 30 Magamistuba
213 30,5 30,5 23,8 29,5 30 Magamistuba
214 29,2 29,2 29,2 30 Magamistuba
215 29 29,0 29,0 30 Magamistuba
220 28 28,0 28,0 30 Magamistuba
221 27,4 27,4 27,4 30 Magamistuba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mõõtetulemused

Käsolevat katseprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb:

Helirõhutasemed

Märkused 
Seade + taust

Korrus

Mõõtetulemused 
Tehn.süst. 

müra 
dB(A)

Nõue 
dB(A)

Ruum Taust 
dB(A)

AMECON OÜ Peterburi tee 53/1 11415 Tallinn, tallinn@amecon.ee
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr  L041, Akrediteeritud on mõõtmised

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001; FPR 000233

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.


