Edasi vt.
Leht 9

Tiigi tn 2
37301:002: 0370

PED110; 750N; L= 7 m
- siigavusel 1,0 m.

- stigavusel 1,0 m.

PE@160; 750N; L= 348 m

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428028; AL 4x120 mm?
(AJ 14847 F3 - OL M1)

L= 61/80 m (trass/kaabel)

Proj. 10 kV maakaablid:

1. KPL223257; AL 3x240 mm?

(Proj. AJ14846 Kxx - Proj. AJ14847 Kxx)
L= 861/890 m (trass/kaabel)

NB! Ettevaatust,
kaev

NB! Ettevaatust,
sidekaablid (Telia)

KM 1,49

PEQ160; 1250N; L= 18 m
PE@110; 1250N: L= 18 m

P Dd.qu\\\\\\\\\\\
= RINMTHSCT1recl 1

- vt. joonis IP6322-6 (Leht 4)

PE@160; 750N; L= 37 m
- stigavusel 1,0 m.

Ololev 0,4 kV maakaabel
Uihendada proj. alajaama.
AJ14847 F5

kaabli tdhis MPL0332
AXPK 4G95

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428029; AL 4x240 mm?
(AJ 14847 F7 - LK229606)
L= 4/10 m (trass/kaabel)
PE@110; 450N; L=4 m

- stigavusel 0,7 m.

Proj. liitumiskilp LK229606
PK: 3x160 A, VT 150/5 A,
ol.olev arvesti (T66koda)
Maandus, pot. ring

Proj. 0,4 KV tarbija maakaabel;
AL 4x120 mm?
(LK229606 - jétkumuhv)

\ L= 40/50 m (trass/kaabel)
\ PE®@110; 750N; L= 40 m

— -

stigavusel 1,0 m.

—

T [Ho:o.kaov.

<2, Orient¢
~ent

Ol. olev 0,4 kV 6huliin
EX 4x70

Ulejge tn 3
37301:002: 0203

Proj. 0,4 KV maakaabel:
MPL428030; AL 4x120 mm?
(AJ 14847 F9 - OL M1)

L= 42/60 m (trass/kaabel)
PE@110; 750N; L=42 m

- stigavusel 1,0 m.

Proj. 0,4 KV maakaabel:
MPL428031; AL 4x120 mm?
(AJ 14847 F11 - jatkumuhv)
L= 48/60 m (trass/kaabel)
PE@110; 750N; L= 48 m

- stigavusel 1,0 m.

Ql. olev 0,4 kV éhuliin
EX 4x70

Kdrla tugijaam

37301:002: 0168

\
Proj. 0,4 kV 6huliini mast + tugi

Kérpida oksad.

M1 (fiider F3); EX 4x70 Iopukinnitus.

PE@110; 750N; L= 154 m
- stigavusel 1,0 m.

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL428027; AL 4x120 mm?
(AJ 14847 F1 - LK229605)
L= 219/235 m (trass/kaabel)

Dem: 0,4 kV 6huliin

M1 - proj. M1
(AJ "Kérla tk" F6)

EX 4x70; L= 95 m (trass)

Ulejse tn 1
37301:002: 0461

——+ r/b jaland

Proj. komplektalajaam

AJ14847 (KAJ63O tiidip 2)

Trafo: 160 kVA (ol.olev, AJ "Kérla tk")
KPS: H-skeem (kaugjuhitav)
Kérgusmirk: 16,90

DEM. mast

2 (puit)
" + tugi

DEM. mast nr 1 (puit)

+ tugi

NB! Ettevaatust,
koera hauaplats.

Proj. jaotuskilp JK68422.
Paigaldada 32552LK kérvale.
Ol.olevad kaablid ihendada JK-sse,
kaablid pikendada. Taastada LK foide.

1 “‘“

758

DEM. mast

192 (RB)

+ tugi

+ KP kaabli allaviik

Proj. 10 kV maakaabel:

KPL223262; AL 3x240 mm?

(Proj. AJ14847 Kxx - Proj. AJ14848 Kxx)
L= 659/680m (trass/kaabel)

PE@160; 750N; L= 397 m
- stigavusel 1,0 m.

Edasi vt.
Leht 12

nr5 (puit) |
+ r/b jaland

DEM. mast
3 (puit)

37301:002: 0076
Kihelkonna metskond 50

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL223260; AL 3x50 mm?

(Proj. AJ14847 Kxx - Proj. jétkumuhv)

L= 365/380 m (trass/kaabel)

AN

PE@160; 750N; L=77
- siigavusel 1,0 m.

m

Kasutusest véljas
olev 35 kV 6huliin

PE@160; 1250N; L=29 m
- kinnisel meetodil
- vi. joonis IP6322-6 (Leht 5)

PE@160; 750N; L= 18 m
- stigavusel 1,0 m.

NB! Ettevaatust,
veetrass (orient), asukoht ja stigavus s
kindlaks teha enne té6de algust.
Asukoha info joonisel vastukdiv.

Puurimise alas teha $urf.

2x PE@160; 1250N; L= 2x 24 m
- kinnisel meetodil
- siigavusel 1,0 m

s =\

NB! Ettevaatust,| x

sidekaabel.

Riigitee nr 21118

// Dem: liitumiskilp 32701LK
+Arvesti tbsta ringi uude LK-sse.
Dem. jaland.

Olemasolevad kaablid jatkumuhviga
kokku (hendada. J&éb tarbija kaabliks
kuni uue LK-ni.

NB! Eftevaatust, puud.
Juurestikku mitte kahjustada.—
Vajadusel kaevata késitsi.

Proj. liitumiskilp LK229605

PK: 3x40 A, ol.olev arvesti (Tankla)
Maandus, pot. ring

Tarbija kaabel torus

PE@75; 450N; L=2 m

2x PE@160; 1250N; L= 2x 32 m

PE@110; 1250N; L= 32 m
- kinnisel meetodil
- siigavusel 1,0 m

\

PE@110; 750N; L= 34 m
- stigavusel 1,0 m.

Kdrla tee 10
37301:002: 0249

Proj. kaablitrass teerajal I4bi b::&mmm\:._

Dem: 0,4 kV éhuliin

EX 4x70; L=
M1 - M5 (AJ

128 m (trass)
"Kérla tk" F3)

Ulejse tn 5
37301:002: 0210

KM 1,71

DEM. mast
42 (puit)

DEM. mast
43 (RB)
+ fugi

/

[DEM. tiihi mast (RB)
A\

A

Maleva

37301:002: 0445

Koguduse

37301:002: 0454

Proj. raiutav vésa/puud; S= ca 190 m?
Raiutud materjal utiliseerida/ladustada
kinnistul iihte ligipd&dsetavasse kohta.

- stiigavusel 1,0 m.

PE@160; 750N; L= 544 m

Proj. 10 kV maakaabel:

KPL223259; AL 3x240 mm?
(Proj. AJ14847 Kxx - OL M50)
L=780/810 m (trass/kaabel)

DEM. mast
44 (RB)

Edasi vt.
Leht 11
Dem: 10 kV 6huliin
AS-35; L= 1181 m (trass)
M35 (Kirikukiila LP) - M48
DEM. mast
45 (RB)
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