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Peterburi tee 94b kinnistu ja lähiala detailplaneering


Austatud Kristi Grišakov


Ei saa kooskõlastada Peterburi tee 94b detailplaneeringut, kuna on lahti kirjutamata vajalik väliskustutusvee vooluhulk. Tuletõrjehüdranti nr 1204 ei saa kasutada, sest see asub üle Peterburi tee. Hoones on kolm maaalust korrust. Siseministri määrus nr 17 § 37 lõige 1 punkt 2 nõuab sellisel juhul automaatset tulekustutussüsteemi. Tuleb täpsustada hoone põlemiskoormust ja vajaminevat vooluhulka. Kõik need vooluhulgad tuleb välja tuua ja kirjutada, kust see vesi tuleb. 



Lugupidamisega




(allkirjastatud digitaalselt)
Dmitri Peterson
Ohutusjärelevalve büroo inspektor
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