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Proj. keskpinge maakaabel (x-kaablite arv)

Proj. jätkumuhv keskpinge maakaablile

Tööst välja viidav maakaabel (jääb maasse)

Demonteeritav objekt

Proj. suundpuurimine

Proj. suundpuurimise stardi-/lõppkaevik

Proj. reservtoru

Ol.ol. reservtoru

Orienteeruv ümberisoleerimine gaasitorustikule

Haljasala taastamine

Kruuskatte taastamine

Killustikkatte taastamine

Jalg- ja jalgrattatee asfaltkatte taastamine

2-kihilise sõidutee asfaltkatte taastamine

Sillutiskivi taastamine

Betoonkatte taastamine

Proj. sõidutee äärekivi taastamine

Proj. kõnnitee äärekivi taasatmine
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MÄRKUSED:
1. Reaalprojekt OÜ topo-geodeetiline alusplaan, töö G24002, 03.2024 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kaabelliin paigaldatakse sõidutee all min 1,0m sügavusele. Muudes kohtades min 0,7m sügavusele.
3. Kaabel paigaldada terves ulatuses kaitsetorudesse Ø160mm. Puurimisel kasutada Ø160 kaitsetoru tugevusega 1250N.
4. Enne suundpuurimist kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid kõrguseid.
        Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
5. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele.
6. Kitsades kohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel kaitsta ja toestada teisi tehnovõrke.
7. Puude kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi.
8. Kaevetööde ajal vältida betoonkivide ja äärekivide vigastamist, võimalusel taas kasutada.
9. Kaabelliini ristumisel gaasitorustikuga tuleb teostada gaasitorustiku ümberisoleerimine kogu kaeviku ulatuses, kuid mitte vähem,
        kui ristuva kaabelliini väliseinast mõlemale poole 0,5 meetrit.
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Proj. KP kaabelliin nr 6KL66  paigaldada
ol.ol. reservtorusse Ø160, Ltrass=84m

Proj. KP kaabelliin nr 6KL66  paigaldada
ol.ol. reservtorusse Ø160, Ltrassl=85m

Proj. KP kaabelliin nr 6KL66  paigaldada
ol.ol. reservtorusse Ø160, Ltrassl=13m
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