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M4 asendada uue puitmastiga

Olemasolevad toed demonteerida

Paigaldada uus tugi

Mast: KREO 11,0 4kl

Tugi: KREO 12,0 3kl

Paigaldada mastitõmmitsad (2tk)

Mastijoonis E403

52001:005:0056
Karjamaa

52001:005:0320
Belasi

52001:005:2975

52001:005:3430
Herne

 52001:005:3305

 52001:005:3305

52001:005:2825

52001:005:1391
Vana-Matsase

52001:005:1381
Klos-Matsas

52001:005:2424

52001:005:2144

52001:005:3130
Mesikäpa

52001:005:1383

52001:005:2884

52001:005:2884

52001:005:2182

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ

L trass=4075m

M9 õiguda

M10 õiguda

M1 asendada uue puitmastiga

Olemasolev tugi demonteerida

Paigaldada uus tugi

Mast: KREO 12,0 4kl

Tugi: KREO 13,0 3kl

Mastijoonis E404

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-62 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M11 - Särje AJ (M1)

L trass=56m

Mastalajaam Särje

Asendada lõputraavers

Mastijoonis E405

Mastil M14 asendada kandetraavers

Mastijoonis E406

Mast õiguda

Ristumine madalpinge õhuliiniga.

Minimaalne KP ja MP liinide vahe

2,0m (+30 kraadi juures).

M16 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Mastile ehitada maandus

Rm≤15Ω

Võsaraie ≈ 4m2

M17 õiguda

Mastile ehitada maandus

Rm≤15Ω

Võsaraie ≈ 4m
2

M18 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ

L trass=4075m

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ

L trass=4075m

M19 õiguda

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ

L trass=4075m

M21 asendada uue puitmastiga

ja ehitada ankrumastiks,

paigaldada tõmmitsad (4tk)

Mast: KREO 11,0 4kl

Mastijoonis E408

M6 õiguda

M7 õiguda

M22 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b jaland

Vajadusel eemaldada põõsad

Raiemaht ≈ 4m
2

M25 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈  4m2

M27 asendada uue puitmastiga

Olemasolev tugi demonteerida

Paigaldada uus tugi

Mast: KREO 11,0 4kl

Tugi: KREO 12,0 3kl

Mastijoonis E407

Võsaraie ≈ 16m
2

M28 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Võsaraie ≈  4m
2

M29 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Võsaraie ≈ 4m
2

M30 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Võsaraie ≈ 4m
2

M31 asendada uue puitm
astiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b
 jaland

Võsaraie ≈ 4m
2

M33 asendada uue puitm
astiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b
 jaland

Võsaraie ≈ 4m
2

M34 asendada uue puitm
astiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b
 jaland

Võsaraie ≈ 4m
2

M35 asendada uue puitmastiga

KREO 11,0 3kl

Demonteerida r/b
 jaland

Võsaraie ≈ 4m
2

M36 asendada uue puitm
astiga

ja ehitada ankrumastiks,

paigaldada tõmmitsad (4tk)

Mast: K
REO 11,0 4kl

Mastijoonis E408

Demonteerida r/b
 jaland

Võsaraie ≈ 20m
2

Õiguda M38

Võsaraie ≈ 4m
2

Õiguda M41

Võsaraie ≈ 4m
2

M43 asendada uue puitmastiga

Olemasolev tugi demonteerida

Paigaldada uus tugi

Mast: K
REO 11,0 4kl

Tugi: K
REO 12,0 3kl

Mastijoonis E407

Võsaraie ≈ 16m
2

Õiguda M44

Mastile ehitada maandus

Rm≤25Ω

Võsaraie ≈ 4m
2

Õiguda M45
Mastile ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastalajaam Loigu
Asendada lõputraavers
Mastijoonis E409

Mastile M39 ehitada maandus

Rm≤25Ω

Võsaraie ≈ 4m
2

Mastile M42 ehitada maandus

Rm≤25Ω

Võsaraie ≈ 4m
2

Mastile M45 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M48 ehitada maandus
Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M49 ehitada maandus
Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M50 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M51 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M52 õiguda
Mastile ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M53 ehitada maandus
Rm≤25Ω

Mastile M54 ehitada maandus
Rm≤25Ω

Mastile M55 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M56 asendada uue puitmastiga
ja ehitada ankrumastiks, paigaldada
tõmmitsad (4tk), paigaldada mastitugi
Mast: KREO 11,0 4kl
Tugi: KREO 11,0 3kl
Mastijoonis E410

Loigu AJ F1 madalpinge
mastidele ehitada maandus
Rm≤30Ω
Võsaraie ≈ 2x4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ

L trass=
4075m

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M
4 - E

inby AJ

L trass=4075m

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M
4 - E

inby AJ

L trass
=4075m

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute

BLL-99 kaetud juhtmetega

Trassi kulgemine: M
4 - E

inby AJ

Ltrass=4075m

Elektriõhuliini ristumine riigiteega

16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby tee km 17,14

Õhuliini visangu kõrgus maapinnast vähemalt

7,0m kogu tee ulatuses.

Ristmevälja joonis - E212

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Lehtede paigutus

E200

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk
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TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt
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52001:005:2551

52001:005:0057Heinamaa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M3

M4M5M6M7
M8

M4 asendada uue puitmastiga
Olemasolevad toed demonteerida
Paigaldada uus tugi
Mast: KREO 11,0 4kl
Tugi: KREO 12,0 3kl
Paigaldada mastitõmmitsad (2tk)
Mastijoonis E403

52001:005:0056
Karjamaa

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

M6 õigudaM7 õiguda

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E201

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala
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M9M10
M11

M12M13

M14

M1

M1

N

52001:005:0320
Belasi

M9 õigudaM10 õiguda

M1 asendada uue puitmastiga
Olemasolev tugi demonteerida
Paigaldada uus tugi
Mast: KREO 12,0 4kl
Tugi: KREO 13,0 3kl
Mastijoonis E404

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-62 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M11 - Särje AJ (M1)
Ltrass=56m

Mastalajaam Särje
Asendada lõputraavers
Mastijoonis E405

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

Elektriõhuliini ristumine riigiteega
16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby tee km 17,14
Õhuliini visangu kõrgus maapinnast vähemalt
7,0m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E212

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E202

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~
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52001:005:2553

52001:005:0320
Belasi

52001:005:3430Herne

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M14
M15M16M17M18M19

N
52001:005:2975

Mastil M14 asendada kandetraavers
Mastijoonis E406
Mast õiguda

Ristumine madalpinge õhuliiniga.
Minimaalne KP ja MP liinide vahe
2,0m (+30 kraadi juures).

M16 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Mastile ehitada maandus
Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M17 õiguda
Mastile ehitada maandus
Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M18 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

M19 õiguda

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E203

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



 4.97 4.89
 4.89 4.61

 4.58

 4.45 4.36 4.32
 4.22 4.09 3.91

 3.80 3.67
 3.57

 3.47 3.22 3.23 Põld

Põld
Põld

Põld
Põld

Põld

52001:005:2975

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M20M21M22M23M24M25

N

52001:005:3430Herne

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

M21 asendada uue puitmastiga
ja ehitada ankrumastiks,
paigaldada tõmmitsad (4tk)
Mast: KREO 11,0 4kl
Mastijoonis E408

M22 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Vajadusel eemaldada põõsad
Raiemaht ≈ 4m2

M25 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E204

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 3.15

 3.01

 2.98 2.89

 3.14

 2.96

 2.79

 2.68

 2.54

 2.61

 2.05

 2.62

 2.21

 2.72 2.60

 2.60 2.50

 2.41
 2.50

 2.74 2.79
 2.80

 2.77

Põld

52001:001:1149

Põdra

52001:005:3430

Herne

52001:005:3430
Herne

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M26

M27

M28

M29

N

 52001:005:3305

M27 asendada uue puitmastiga
Olemasolev tugi demonteerida
Paigaldada uus tugi
Mast: KREO 11,0 4kl
Tugi: KREO 12,0 3kl
Mastijoonis E407
Võsaraie ≈ 16m2

M28 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Võsaraie ≈ 4m2

M29 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Võsaraie ≈ 4m2

M30 asendada uue puitmastiga

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E205

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 2.77
 2.75 2.71 2.79

 2.80 2.91
 2.80 2.81

 2.83

 2.
75

 2.
87

 2.16
 2.82

 2.19
 2.90

 2.84 2.70
 2.72

 2.81
 2.89 2.77

 2.65

 2.67

 2.03 3.05

 1.90

 1.90 3.15

 3.40
 3.34

 3.32  3.35 2.80

 2.86
 1.35

 2.84

 2.
53

 1.53

 2.50

1.38-1.37

2.78

Kr

Liini kõrgus 6.40m

52001:005:3310

Kasti

52001:005:3130

Mesikäpa

Ø500 Bet

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M30M31M32M33M34

N

 52001:005:3305

52001:005:2825

52001:005:2424

52001:005:2144

M30 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Võsaraie ≈ 4m2

M31 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

M33 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

M34 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E206

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 2.
53

 2.67
 2.71

 2.65 2.68
 2.76

 2.76 2.68

 2.
44

 2.49

 2.73 1.
78

 1.
80

 2.
34

 2.
74

 2.
68

 2.
73

 2.
59

 2.67
 2.81

 2.76

 2.71 2.70
 2.66 2.72

 2.
44

 2.
10

 2.41

 2.56

 1.
93 2.

53

 2.79 2.97

 2.91 3.02

Ø500 Bet

1.73-1.66

2.81

Pinn

Liini kõrgus 7.55m 2.
36

 2.83  2.
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 2.
91

 2.
73

 2.
57

 2.
23

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M35

M36M37M38M39

N
52001:005:3130

Mesikäpa

52001:005:1383

52001:005:2884

M35 asendada uue puitmastiga
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

M36 asendada uue puitmastiga
ja ehitada ankrumastiks,
paigaldada tõmmitsad (4tk)
Mast: KREO 11,0 4kl
Mastijoonis E408
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 20m2Õiguda M38

Võsaraie ≈ 4m2Mastile M39 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E207

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 3.17 3.30
 3.49

 3.85
 5.26 5.10 4.41

 4.86 4.92 4.97 4.78

 4.15

 4.13

 3.84

 3.67

 3.59

52001:005:1110

Loigu

 3.
02

 2.
57

 2.92

 2.
99 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~

M40M41M42

M43

M44

N

52001:005:2884

52001:005:2182

Õiguda M41
Võsaraie ≈ 4m2

M43 asendada uue puitmastiga
Olemasolev tugi demonteerida
Paigaldada uus tugi
Mast: KREO 11,0 4kl
Tugi: KREO 12,0 3kl
Mastijoonis E407
Võsaraie ≈ 16m2

Õiguda M44
Mastile ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M42 ehitada maandus
Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute
BLL-99 kaetud juhtmetega
Trassi kulgemine: M4 - Einby AJ
Ltrass=4075m

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E208

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 3.59 3.54
 3.51

 3.53 3.59

 3
.8

6

 3.71 3.72
 3.72 4.09

 4.03

 4.11 4.58
 4.60

 4.31 3.95 3.70 3.53

 3
.7

1  3.59 3.79
 3.40

Liini kõrgus 7.75m

Kr

52001:005:1381

52001:005:1381

Klos-Matsas

52001:005:1110

Loigu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M45M46M47
M48

N

52001:005:1381

Klos-Matsas

Õiguda M45

Mastile ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastalajaam Loigu

Asendada lõputraavers

Mastijoonis E409

Mastile M45 ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M48 ehitada maandus

Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Loigu AJ F1 madalpinge

mastidele ehitada maandus

Rm≤30Ω
Võsaraie ≈ 2x4m2

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E209

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 3.40 3.36 3.35 3.47 3.60 3.79
 3.94

 3.94
 4.01 4.00

 4.20

 3.93 3.91 4.14
 3.95

 4.22 4.44 4.88

52001:005:1381

Klos-Matsas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M49
M50M51M52

N

52001:005:1391

Vana-Matsase

Mastile M49 ehitada maandus

Rm≤15Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M50 ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile M51 ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M52 õiguda
Mastile ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E210

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Projekteeritud mast

Projekteeritud tugi

Projekteeritud tõmmits

Sädevahemik keskpinge mastile

Projekteeritud maanduspaigaldis

Likvideeritav objekt

Raadamisala

~

 4.42
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Vana-Matsase

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M53M54M55M56

M57

M1

N

Mastile M53 ehitada maandus

Rm≤25Ω
Mastile M54 ehitada maandus

Rm≤25ΩMastile M55 ehitada maandus

Rm≤25Ω
Võsaraie ≈ 4m2

M56 asendada uue puitmastiga

ja ehitada ankrumastiks, paigaldada

tõmmitsad (4tk), paigaldada mastitugi

Mast: KREO 11,0 4kl

Tugi: KREO 11,0 3kl

Mastijoonis E410

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E211

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:500



D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 4.22 4.04

 3.94
 3.61 4

.2
4

 4.05
 3.73 4

.3
2

 4
.5

6

 4
.6

4  4
.5

8

 4
.5

4

 3
.8

7

 4
.1

7

 4
.4

2

 3
.8

1

 4
.1

1

 4.22
A

Liini kõrgus 8.95m

Põld

Orient

O
rie

nt

O
rie

nt

~
~

~
~

~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M11

M12

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

56.8769

8.8062

52001:005:0018
16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby tee

44101:001:1357
Umbaia tee 20

52001:005:0056
Karjamaa

M11M12

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

25.09.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Elektriõhuliini ristumine riigiteega 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby tee km 17,14

E212

Sutlepa-Pürksi 10 kV õhuliini rekonstrueerimine (lõik mast M4 Kivi AJ ees - Einby AJ)

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

V. Romanjuk

12101P_JTI154TP 1:250

TINGMÄRGID

Projekteeritud keskpinge õhuliin

Haljasala

Sõidutee

~
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