
olemasoleva liitumispunkti asukoht

DC
AC

15kV Liitumispunkt

ELEKTRILEVI OÜ ALAJAAM AJ7631
JA KESKPINGE LIITUMISPUNKT

2024.08.13.plaanitud
KP JAOTLA ,
KP MÕÕDUSÜSTEEM ja
ALAJAAM AKUPANGA LIITUMISELE ?

akupanga planeeritav asukoht

planeeritav alajaama asukoht
kaugus Vana-Võidu teest 10meetrit

kaabel pinnases seadmete vahel

akupanga inverteri planeeritav asukoht

valli ja seadmete vahel 4m
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