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Vanaveski # \ f - 43001:001:1225
/ Veski

41101:004:0313
TINGMARGID . /
— - - - - - -—  OL.OLEV KINNISTU PIIR ]
R OL.OLEV KP MAAKAABEL /
OL.OLEV KORGEPINGE OHULIIN //
e OL.OLEV MP MAAKAABEL
OL.OLEV SIDEKAABEL /
PROJEKTEERITAV 110kV KAABLITRASS 1
PROJEKTEERITAVAD RESERVTORUD /
—i '—  PROJEKTEERITAV SIDE MULTITORU
: PROJEKTEERITAV 35kV KAABLITRASS /‘/
OL.OLEV SIDEKANALISATSIOON |
3y . R ’ v——v—~v——  OLOLEV VEETRASS |
Markused: 5 / |
1. 35 kV maakaablid paigaldada min. 1,0 m , 110 kV maakaablid min. 1,4m siigavusele maapinnast, OL.OLEV DRENAAZ /
kraavide ja truupidega ristumisel 1,0m nende péhjast. OL.OLEV KESKPINGE OHULIIN
2. Kaablikaitsetorude omavaheline min. vahekaugus 100 mm. S s s ——  OL.OLEV SADEVEEKANALISATSIOON / N
3. PVC kaablikaitsetorud paigaldada liivapadjale (100 mm). R A
4. Riigimaanteede teemaas keskpingekaablid paigaldada vastavalt seletuskirjas toodud Transpordiameti nduetele
— kaabli kulgemisel siigavuse ndue, min pShimaanteel 2,2m, mulde n8lvast kuni 1 m kaugusel min 1,2m, mujal 1,0m KINNINE MEETOD /
3. Eleringi dhuliinide kaitsevoondis paigaldada elektrikaablid vihemalt 1,5m stigavusele, m&&detuna kaabli v&i kaablitoru pealt. B2 KRUUSATEE TAASTAMINE / |
6. Lleringi Shuliini kaitsevdondis rajatav kaablitrass tdhistada kaabli mdrketulpadega. Cinula 33 kV a 110 kV kaablirassi eclprojeki koostamine, Linula inn, Laaneranna vald, Parnu maakond| . KG Energy 00
/. Kaevetoode teostamine kdrgepingedhuliini mastile ning mastielementidele Idhemal kui 10 m ei ole lubatud. RAIEAL A | f oo Soonise
. . . cere ~ e . . . . . . 4 / Asendiplaan 10659-1-4
8. Kaablitrassi alal peab olema tagatud juurdepdds Shuliini hooldamisega seotud mehhanismidele ja masinatele. / ! W\ onbarD werss e —
9. Eleringi Shuliinide kaitsevidndis paigaldada kaablid kaitsetorusse tugevusega 1250N. >< LIKVIDEERITAV OBJEKT o i




