
265 266

61102:001:0129
Künnapuu

61102:001:1570
Kirna

61102:001:0771
Saarepera

VAADE 21

108.9 m 121.6 m 124.4 m
7°

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl4
Kandetraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl4
Kandetraavers kmpl

61102:001:0772
Saarepera

268

269 4.3 m

270

119.9 m

61102:001:0771
Saarepera

61102:001:1690
14150 Painküla-Puurmani tee

61102:001:1690
14150 Painküla-Puurmani tee 61102:001:0772

Saarepera

61102:001:0772
Saarepera

VAADE 22

124.4 m

69.6 m

1

8°

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl4
Kandetraavers kmpl, sädevahemik

Olemasolev toega betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl5 + tugi, 13 m kl5, tugi 7 m kaugusele 
Ankrutraavers kmpl

Olemasolev A-tüüpi betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl4
Kandetraavers + lõputraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Rekonstrueerida olem
asolev 10 kV õhuliin 
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siim.holtsmann@enersense.com
5918 9813

Siim Holtsmann

11445550

ASENDIPLAAN Ver 1

11
M 1:500

IP6066
Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Siim Holtsmann

PAJ Puurmani MÄENDA fiidri 10 kV liinide 
rekonstrueerimine, Põltsamaa vald.

7,8 m

69,6 m

Tee nr 14150 13,78 km


	Sheets
	11


