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Maandusjuht
Cu 25 või RD10
Maandusklamber

Maandusvarras

Maandusvarras

Olemasoleva ümbritseva 
maapinna kõrgus kui 
joonisel "Asendiplaan" ei 
ole antud tulevikus 
planeeritava maapinna uut 
abs kõrgust. 0.5m b 0.5m

1,0m

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)
Muru kasvualus, II klass                   10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

Katendite taastamise plaan Transpordiameti maal:

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Kinnistu piir

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-06
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Tööde teostamisel järgida Transpordiameti poolt kehtestatud nõudeid.

Teeilmajaama liitumine madalpingel 
28 Rapla-Märjamaa tee, Koikse küla,
Rapla vald
LC0544

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

sander.kotter@
enersense.com
+372 5547 836

E-mail:

Tel nr:

Sander Kotter

Janar Kubbi

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 19.01.2024

Töö nr: 01/01/0544

Joon nr: 001/L3

Mõõtkava:1:500

Töövõtja:

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp
LK226798, peakaitsmega 3x6A.
Arvesti P2P.

Transpordiameti kinnistul - teemaal, 
mulde nõlvast kaugemal kui 1m paigaldada
maakaabel 1,0m sügavusele
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