
projekteeritav 0,4 kV võrk

olemasolev võrk

         Märkused:

1. Maakaablile MPL387835 AXPK 4x240 (Varja kauplus: Kohtla-Järve, F-6)
        projekteerida sisselõige ning paigaldada jaotuskilp JK67341 laohoone seina kõrvale, 2m seinast.

2. Projekteeritava JK67341 kõrvale paigaldada liitumiskilp LK225797 (Laohoone). Arvesti tõsta hoonest LK225797-sse,
        peakaitse 3x100A.
3. Ehitada maanduskontuur uuele jaotus-/liitumiskilbile.
4. Demonteerida Vatrja söödasõlm:(Kohtla-Järve) F2 õhuliini lõik M30-M31 ja sisestusvisang, mast M31 demonteerida.

jõutrafo
250 kVA
10/ 0,4 kV

Varja kauplus:(Kohtla-Järve)

36
80

34
AX

PK
 4

x2
40

200A/400A 

F-6

JK
62

77
6

ΔU= 3,8%
I l.v.1 f. = 1,266kA
K- 1,0

L=
15

m
/1

7m
M

PL
38

78
35

 A
XP

K 
4x

12
0

MPL419211 AXPK 4x240

LK190416- sseJK62776-st

NH2 

LK225797
(vundamendil, tarbija)

12
5A

3C
10

0A

Laohoone

38
ZE

E-
00

57
58

30
-I

L1,2,3

PEN

JK62776

F1 F2 F3

80
A/

16
0A

3x230/400V, 400A

16
0A

/1
60

A

PEN

F-1 F-2 F-3

JK67341
(vundamendil)

no
ad

 4
00

A

demonteeritav 0,4 kV võrk

MPL368034 AXPK 4240 MPL387835 AXPK 4x240
L=

15
m

/1
7m

M
PL

41
92

11
 A

XP
K 

4x
12

0

PLC

Q
1

Q
F1

L=3m
MPL419212 AXPK 4x50

EX
 4

x2
5

M30

M31

Torupüstak

EX
 4

x2
5

Varja söödasõlm: (Kohtla-Järve) F-2 ÕL
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