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M11 r/b mast asendada samas 
asukohas uue  puitmastiga.

kl. 3 kre H=11.
M10 r/b mast asendada samas 

asukohas uue  puitmastiga. 
kl. 3 kre H=11.

M12 toega r/b mast asendada samas asukohas 
uue toega puitmastiga. kl. 5 tan H=11. 

Tugi kl. 5, H=12m, l=6, a=0,3m.

Õhuliini vahetus T4 kaitsevööndis 
km 167,06-167,39.  

M9 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 

tan H=11. 
Tugi kl. 5, H=12m, l=6, a=0,3m.

Õhuliini demonteerimine 
projektiga IP6710 I etapp

Kaabli paigaldamine projektiga 
IP6710 I etapp
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M13 r/b
 mast asendada samas asukohas 

Demonteerida AS-35 M8-M191
Asendada BLL-99
Ltrass= 14011 m
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M8 asendada toega r/b mast uue 
tõmmitsatega portaalmastiga.

2x kl. 5 kre H=11.
Tõmmitsad 2x l=4m ja 2x l=6m, a=0,3 m.
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M17M16
M15

M14
M13

M12

M16 r/b mast asendada 
samas asukohas uue  

puitmastiga. kl. 3 tan H=11.

M15 r/b mast asendada samas 
asukohas uue  puitmastiga. 

kl. 3 tan H=11.
Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

M12 toega r/b mast asendada samas asukohas 

63

AJ Häädemeeste F5 mastidele 23 ja 24 
ehitada maandus takistusega R≤30 Ω

M23

M24

Ristumine tee ning side- ja 0,4 kV õhuliiniga. 
Vt ristmeväljajoonis RV-x.

M14 r/b mast asendada samas asukohas 
uue  puitmastiga. 

kl. 3 kre H=11.
Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

M13 r/b mast asendada samas asukohas 
uue  puitmastiga. 

kl. 3 kre H=11.

M17 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue  puitmastiga. 

kl. 3 tan H=13.
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