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Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee
113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973

Jaanus KaldojaKontrollis:

STRΩ   TEC

Asendada KTPN AJ Alajõe Kauplus
uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 004

Asendada KTPN AJ Kalapunkt
uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 007

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M1 kuni M14
Ltrass=1284m
Mastile M14 lisada tõmmits, demonteerida tugi
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Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus AJ Alajõe kauplus - M2
Ltrass=355m
Mastile M2 paigaldada tõmmits
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Taastada ühendus M2 ja M133 vahel
õhuliini juhtmega AS35 L=24m

Taastada ühendus M6 ja M128 vahel
õhuliini juhtmega AS35 L=43m

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus M4 kuni uus M3
Ltrass=141m

M3

Mastilt nr 4 demonteerida mastalajaama Kanarbiku:(Jõhvi) seadmed

Taastada ühendus M8 ja M127 vahel
õhuliini juhtmega AS35 L=32m

Taastada ühendus M14 ja M121 vahel
õhuliini juhtmega AS35 L=16m

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M15 kuni M47A
Ltrass=3125m
Mastile M15 lisada tõmmits

Olemasolev kaabel AHXAMK-W 3x70+35 viia tööst välja
Otsad lühistada ja isoleerida
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Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M37 kuni M4 sh AJ
Ltrass=251m
Demonteerida Katase puhastusseadmed:(Jõhvi) KTP alajaam

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus M39 kuni M2 sh AJ, Ltrass=195m
Demonteerida Katase 1:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga

Asendada KTP AJ Katase puhastusseadmed
uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 016

Asendada MAJ AJ Katase 1 puhastusseadmed
uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 016

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus uus M3 kuni M7
Ltrass=324m
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7Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin SAX50
vahemikus uus M6 kuni M7
Ltrass=98m
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