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Asendada olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-25
kaetud õhuliini juhtmetega vahemikus
M1(23) - M34(113)
isoleeritud juhtmega BLL99, Ltrass=2830m
Asendada kõik nurga-, küna- ja lõpumastid
Asendada amortiseerunud mastid

Metallsõrestikmastilt M101 tuleb ehitajal kõik terved rohelised tõirisolaatorid
masti demontaažil eelnevalt maha võtta ja ELV -le üle anda
Mastidelt M102 ja M103 originaaltraavers koos isolaatoritega demonteerida ja ELV-le üle andna.

Metallsõrestikmastilt M101 tuleb ehitajal kõik terved rohelised tõirisolaatorid
masti demontaažil eelnevalt maha võtta ja ELV -le üle anda
Mastidelt M102 ja M103 originaaltraavers koos isolaatoritega demonteerida ja ELV-le üle andna.
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)
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